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VORTICE
DISEGNO n°

CODICE n°

Emiss.attuale Dis.Prima emiss.

DESCRIZIONE
NINFO n°

11/11/2010 11/11/2010 FR/LAB

E960218A
9.993.000.218

968/2010

Schema di collegamento sensori a HR 200

LNN L

LNTm123
J7

N1 L2

A)

3 2 1 L N
J7

N1 L2

A)

C TEMP - C SMOKE - C PIR  con HR 200 C TIMER - C HCS  con HR 200

B

HR 200 HR 200

A) INTERRUTTORE BIPOLARE - 2 POLES SWITCH  

B) INTERRUTTORE MAX VEL.  -  SWITCH MAX SPEED

NOTA: l'HR200 non deve essere settano in modalità TIMER

NOTE:  The HR 200 must not be setted in TIMER mode.


