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Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les
instructions contenues dans cette notice.

La société Vortice ne pourra être tenue pour
responsable des dommages éventuels causés

aux personnes ou aux choses par suite du non-
respect desinstructions ci-dessous.

Le respect de toutes les indications reportées
dans ce livret garantira une longue durée de vie
ainsi que la fiabilité électrique et mécanique de

l'appareil.
Conserver toujours ce livret d'instructions.

Read the instructions contained in this booklet
carefully before using the appliance.

Vortice cannot assume any responsibility for da-
mage to property or personal injury resulting

from failure to abide by the instructions given in
this booklet.

Following these instructions will ensure a long
service life and overall electrical and mechanical

reliability.
Keep this instruction booklet in a safe place.

Prima di usare il prodotto leggere attentamente
le istruzioni contenute nel presente libretto.

Vortice non potrà essere ritenuta responsabile
per eventuali danni a persone o cose causati

dal mancato rispetto delle indicazioni di seguito
elencate, la cui osservanza assicurerà invece la

durata e l’affidabilità, elettrica e meccanica,
dell’apparecchio.

Conservare sempre questo libretto d’istruzioni.
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Vor Installation und Anschluss dieses Produkts
müssen die vorliegenden Anleitungen

aufmerksam durchgelesen werden.
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werden, die auf eine Nichtbeachtung der Hin-

weise in dieser Betriebsanleitung
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Înainte de a utiliza produsul citiţi cu atenţie
instrucţiunile din acest manual. Firma Vortice nu

poate fi considerată responsabilă pentru
eventualele pagube provocate persoanelor sau

bunurilor, rezultate din nerespectarea indicaţiilor
de mai jos, în schimb, respectarea acestora va

asigura durata de viaţă și fiabilitatea electrică și
mecanică a aparatului. Păstraţi cu grijă,

întotdeauna, acest manual de instrucţiuni.

Před instalací a připojením výrobku si pozorně
přečtěte tyto pokyny. Podnik Vortice neodpovídá
za případná zranění osob nebo poškození věcí
způsobená nedodržením pokynů uvedených v

této příručce. Dodržujte všechny pokyny; jen tak
zajistíte dlouhodobou životnost výrobku a jeho

elektrickou i mechanickou spolehlivost.Tento
návod k použití si proto uschovejte.
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Перед монтажом и началом использования
изделия внимательно прочитайте данное
руководство. Компания “Vortice” не несет

ответственность за материальный ущерб или
несчастные случаи, произошедшие в результате

несоблюдения требований приведенных в
данном руководстве.

Залогом долгой и надежной работы изделия
является соблюдение правил эксплуатации и

своевременное выполнение профилактических
процедур. Сохраните данное руководство и

обращайтесь к нему при возникновении
вопросов касательно эксплуатации изделия.
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Antes de utilizar o produto, leia atentamente as
instruções contidas no presente manual. A Vortice

não poderá ser considerada responsável por
eventuais ferimentos em pessoas ou danos em

materiais provocados pelo não cumprimento das
instruções, cujo respeito garantirá a duração e a

fiabilidade, eléctrica e mecânica, do aparelho.
Guarde o presente manual de instruções
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podanymi w niniejszej instrukcji.
Firma Vortice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za

ewentualne szkody w stosunku do osób lub mienia
spowodowane nieprzestrzeganiem podanych poniżej
zaleceń których przestrzeganie zapewnia trwałość i

niezawodność komponentów elektrycznych i
mechanicznych urządzenia.
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Descrizione ed impiego
“Electric Heater” è una resistenza elettrica, da
installare nel canale di aspirazione dell’aria fresca
dall’esterno, intesa a risolvere i problemi di formazione
di brina sullo scambiatore di calore di VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400, problemi causati dalla combinazione di basse
temperature dell’aria esterna ed elevate
concentrazioni di umidità relativa dell’aria negli
ambienti asserviti.
La scatola superiore permette di accedere ai terminali
per il cablaggio, e contiene due termostati: il
termostato di sicurezza a riarmo automatico, tarato
su 50°C (± 10%), ed un termostato a riarmo manuale
(RESET) tarato su 120°C ± 10%.
E’ presente inoltre un circuito di controllo, comandato
dalla scheda elettronica di VORT PROMETEO PLUS
HR 400/VORT PROMETEO HR 400

• Non usare questo prodotto per una funzione
differente da quella esposta in questo libretto.

• Dopo aver tolto il prodotto dall’imballo, assicurarsi
della sua integrità; nel dubbio rivolgersi subito ad un
Centro Assistenza Tecnica autorizzato Vortice.

• Questo apparecchio non è da intendersi adatto
all'uso da parte di persone (incluso bambini) con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive
di esperienza e conoscenza, a meno che siano state
supervisionate o istruite riguardo all'uso
dell'apparecchio da una persona responsabile della
loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere
supervisionati per assicurarsi che non giochino con
l'apparecchio.

• Riporre l’apparecchio lontano da bambini e da
persona diversamente abile, nel momento in cui si
decide di scollegarlo dalla rete elettrica e di non
utilizzarlo più.

• Non sedersi o appoggiare oggetti sull’apparecchio
• Non utilizzare l’apparecchio in presenza di sostanze

o vapori infiammabili come alcool, insetticidi.

• Non apportare modifiche di alcun genere
all’apparecchio.

• Le istruzioni per la manutenzione devono essere
seguite per prevenire danni e/o usura eccessiva
dell’apparecchio.

• Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti
atmosferici (pioggia, sole, ecc.).

• Verificare periodicamente l’integrità
dell’apparecchio. In caso di imperfezioni, non
utilizzare l’apparecchio e contattare subito un

Centro di Assistenza Tecnica autorizzato Vortice.
• In caso di cattivo funzionamento e/o guasto

dell'apparecchio, rivolgersi subito ad un Centro di
Assistenza Tecnica autorizzato Vortice e richiedere,
per l’eventuale riparazione, l’uso di ricambi originali
Vortice.

• Se l’apparecchio cade o riceve forti colpi farlo
verificare subito presso un Centro di Assistenza
Tecnica autorizzato Vortice.

• L’installazione dell’apparecchio deve essere
effettuata da personale professionalmente
qualificato.

• L’apparecchio deve essere installato in modo che la
scatola di collegamento elettrico sia accessibile.

• L’impianto elettrico a cui è collegato l’apparecchio
deve essere conforme alle norme vigenti.

• Spegnere l’interruttore generale dell’impianto
quando: a) si rileva un’anomalia di funzionamento; b)
si decide di eseguire una manutenzione di pulizia
esterna; c) si decide di non utilizzare per brevi o
lunghi periodi l’apparecchio.

• L’apparecchio necessita di collegamento ad una
presa con impianto di messa a terra.

• Collegare il prodotto alla rete di alimentazione/presa
elettrica solo se la portata dell'impianto/presa è
adeguata alla sua potenza massima. In caso
contrario rivolgersi subito a personale
professionalmente qualificato.

• Si raccomanda di inserire una avvertenza che vieti la
copertura del tubo sul lato della mandata del sistema
di ventilazione.

• Lo schema elettrico è riportato all’interno del
coperchio della scatola cablaggio.

N.B.
Per evitare danni e rischi dovuti ad un
surriscaldamento anomalo, l’apparecchio è
dotato di un termostato di sicurezza (a ripristino
manuale) che interrompe il funzionamento.
In caso d’interruzione del termostato, dopo aver
tolto tensione, controllare il riscaldatore e
resettare il termostato premendo il bottone
marcato RESET all’interno della scatola di
collegamento.
Se interviene nuovamente il dispositivo di
sicurezza fare controllare l’apparecchio presso un
Centro di Assistenza Tecnico autorizzato.
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Attenzione:
questo simbolo indica che è necessario
prendereprecauzioniperevitaredanniall’utente!

Avvertenza:
questo simbolo indica che è necessario
prendereprecauzioniperevitaredannialprodotto

!



Condizioni di funzionamento
• L’apparecchio è da utilizzare in luoghi coperti con

temperatura ambiente da 0° C a + 40° C in aria
libera senza polveri o impurità chimiche.

• Si raccomanda di tenere in considerazione nel
progettare l’impianto che la temperatura d’aria in
uscita deve essere inferiore a 50°C e che la minima
velocità d’aria attraverso gli elementi riscaldanti
deve essere di almeno 2 m/s.

• Grado di protezione del contenitore collegamenti
elettrici: IP43.

• L’istante di accensione e la durata del periodo di
funzionamento dell’apparecchio sono
automaticamente determinati dal sistema di
controllo di VORT PROMETEO PLUS HR 400/VORT
PROMETEO HR 400.

• L’eventuale arresto del ventilatore di VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400 che immette aria fresca esterna in ambiente
determina l’automatica interruzione
dell’alimentazione del riscaldatore.

Avvertenze per l’installazione
• Il riscaldatore deve essere installato sul condotto di

aspirazione dell’aria fresca dall’esterno di VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400, ad almeno 50 cm dall’apparecchio.

• Il riscaldatore non può essere installato in posizione
orizzontale con la scatola cablaggio rivolta verso il
basso; (fig.1).

• Nel caso che il riscaldatore venga installato all’inizio
di un condotto è necessario proteggere con
apposita griglia la parte terminale del tubo.

• Il riscaldatore deve essere fissato al tubo con
sicurezza per evitare che possa cadere.

• Il riscaldatore deve essere isolato con materiale
antinfiammabile in accordo con le normative dei
paesi dove questa norma lo prevede.

• La resistenza elettrica si collega ad una rete
monofase.

• Il coperchio di collegamento elettrico deve essere
accessibile per poter intervenire sul termostato
(RESET).

• La direzione del flusso d’aria è indifferente.
• Il riscaldatore deve essere installato in modo che

esso possa funzionare sempre ed unicamente
collegato ad un ventilatore e deve operare solo con
il ventilatore in funzione.

Collegamento a
Vort Prometeo

N.B.
Non utilizzare le prese “A” (fig.3) per la
connessione del riscaldatore, perchè tale
operazione potrebbe danneggiare la scheda
elettronica.

2 2

≥ 500 mm

VORT PROMETEO 

A

PLUS HR 400 

HR 400

A
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Surriscaldamento
Nel caso di surriscaldamento del prodotto il
termostato di sicurezza può essere resettato
manualmente. Prima di accedere, togliere sempre la
tensione di rete e rimuovere il coperchio della scatola
di collegamento. Questa operazione deve essere
eseguita esclusivamente da personale autorizzato.

Manutenzione / Pulizia
• Il prodotto non necessita di speciali manutenzioni

eccetto i controlli periodici di funzionamento.
• Interrompere la rete di alimentazione prima di

eseguire qualsiasi tipo di manutenzione.
Si raccomanda di ispezionare almeno una volta
l’anno gli elementi riscaldanti e rimuovere gli
eventuali residui di sporco depositati sulla
resistenza elettrica.

• Durante le operazioni di pulizia non usare solventi e
non danneggiare le parti elettriche.

Dati Tecnici
(Fig.4,4a)
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1 Potenza Kw

2 Nr.Fasi

3 Nr. Resistenze

4 Nr. Sezioni

5 Corrente: A

6 Portata d’aria Min.: m3/h

7 Tensione: V

8 Frequenza: Hz

9 Protezione IP

10 Isolamento

Schema Elettrico

Informazione importante per lo
smaltimento ambientalmente
compatibile
IN ALCUNI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
QUESTO PRODOTTO NON RICADE NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DI
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RAEE E
QUINDI NON È IN ESSI VIGENTE ALCUN OBBLIGO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA A FINE VITA.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva
EU2002/96/EC.

Il simbolo del bidone barrato
riportato sull’apparecchio indica
che il prodotto, alla fine della
propria vita utile, dovendo essere
trattato separatamente dai rifiuti
domestici, deve essere conferito
in un centro di raccolta
differenziata per apparecchiature
elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura equivalente.

L’utente è responsabile del conferimento
dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di
raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente
legislazione sui rifiuti.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio
successivo dell’apparecchio dismesso al riciclaggio,
al trattamento e allo smaltimento ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il
riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di
raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di
smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato
l’acquisto.

I produttori e gli importatori ottemperano alla loro
responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo
smaltimento ambientalmente compatibile sia
direttamente sia partecipando ad un sistema
collettivo.

2.0m
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Description and use
The “Electric Heater” unit is an electrical heater to be
fitted to the cold air inlet duct upstream of the heat
exchanger. It is intended to resolve the problem of
frost formation on the heat exchanger of VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400, caused by the combination of the low
temperatures of external air and the high levels of
moisture in the air in the areas being treated.
The connection box at the top of the body provides
access to the electrical wiring terminals, and also
contains two thermostats, an auto-reset safety
thermostat calibrated at 50°C (± 10%), and manual
reset thermostat calibrated at 120°C ± 10%..
There is also an electrical heater control circuit
governed by the VORT PROMETEO PLUS HR
400/VORT PROMETEO HR 400 electronic board.

• Do not use this appliance for functions other than
those described in this booklet

• After removing the appliance from its packaging,
ensure that it is complete and undamaged. If in
doubt contact a professionally qualified electrician
or Vortice.

• Never allow children or infirm persons to use the
appliance unattended. Children must always be
supervised to ensure that they do not play with the
appliance.

• If you decide to stop using the appliance, switch it
off and disconnect it from the power supply, storing
it out of reach of children and infirm persons.

• Do not sit on the appliance or leave objects
standing on it.

• Do not use the appliance where flammable vapours
are present (spirit, insecticides, petrol, explosives,
etc.

• Do not make modifications of any kind to this
appliance.

• The maintenance instructions must be followed to
avoid damage and/or excessive wear and tear to
the appliance.

• Do not expose this appliance to the weather (rain,
sun, etc.).

• Regularly inspect the appliance for visible defects. If
the appliance does not function correctly, do not
use it and contact Vortice immediately.

• If the appliance does not function correctly or
develops a fault, contact Vortice immediately.
Ensure that only genuine original Vortice spares are
used for any repairs.

• Should the appliance be dropped or suffer a heavy

blow, have it checked by Vortice immediately.
• The appliance must be installed by a professionally

qualified electrician.
• The appliance must be installed in such a way that

its electrical connections box is easily accessible.
• Ensure that the electrical system to which the

appliance is connected complies with applicable
standards.

• Switch off the appliance at the main switch: a) if the
appliance does not function correctly; b) before
cleaning the outside of the appliance, c) if the
appliance is not to be used for any length of time.

• This appliance must be connected to an efficient
earthing system in compliance with applicable
safety standards.

• Check that the electrical power supply/socket
provides the maximum electrical power required by
the appliance. If it cannot do so, arrange for a
qualified electrician to make the necessary
modifications.

• Affix a notice warning people not to cover the duct
on the delivery side of the ventilation system.

• The electrical wiring diagram is reproduced inside
the cover of the connections box.

N.B.
To prevent damage and other risks caused by
overheating, the appliance is fitted with a (manual
reset) safety thermostat that stops the appliance.
If the safety thermostat trips, switch off power,
check the appliance and reset the thermostat by
pressing the button market RESET inside the
connections box.
If the thermostat trips repeatedly, have the
appliance checked by Vortice.
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Operating Conditions
• The appliance is designed for use indoors and at

ambient temperatures between 0° C and +40° C, in
unrestricted, and dust-free and chemical-free air.

• When designing the ventilation system, bear in mind
that air temperature at the outlet must be below 50°C
and that the air speed through the heating elements
must be at least 2 m/s.

• Electrical connections box protection rating: IP43.
• When the “Pre-Heating Box” unit is turned on and

for how long is automatically determined by the
VORT PROMETEO PLUS HR 400/VORT
PROMETEO HR 400 control system.

• Should the VORT PROMETEO PLUS HR 400/VORT
PROMETEO HR 400 carrying fresh air into a room
stop for any reason, the power supply to the heater
cuts off automatically

Notes for Installation
• The heater must be installed along the intake duct

that carries cool air from outside the Vort Prometeo
HR 400/Vort Prometeo HR 400 and at least 50 cm
from the appliance.

• The heater must not be installed horizontally with
the wiring box facing down; (fig.1).

• Should the heater be installed at the beginning of a
duct, the end of the pipe will need to be protected
with a suitable grille.

• The air heater must be securely fixed to the duct so
that it cannot fall.

• The air heater must be insulated with non-
inflammable material as required by the safety
standards of the country where it is installed.

• Connect the electrical heating elements to a single
phase power supply.

• The cover of the electrical connections box must be
easily accessible in order to reset the safety
thermostat.

• The direction of air flow is not important.
• The air heater must be installed so that it functions

in conjunction with a fan and is only switched on
when the fan is functioning.

Connection with
Vort Prometeo

N.B.
Do not use the sockets "A" (fig 3) for connecting
the heater as this might damage the heat recovery
unit circuit board.

VORT PROMETEO 

A

PLUS HR 400 

HR 400

A

2 2

≥ 500 mm
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Overheating
If the appliance overheats and the safety thermostat
strips, it can be reset manually. Switch off mains
power before removing the cover from the
connections box. This operation must only be
performed by authorised personnel

Maintenance / Cleaning
• This appliance does not require any special

maintenance except periodic checks for correct
functioning.

• Switch off mains power before performing any
maintenance. At least once a year inspect the
heating elements and remove any build-ups of dust
and dirt.

• Do not use solvents, and take care not to damage
delicate electrical components when performing
cleaning.

Technical Specifications
(Fig. 4,4a)
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1 Electrical Power Kw

2 Nr.of Phases

3 Nr. Electrical Heater

4 Nr. of Sections

5 Current: A

6 Air Flow Rate Min.: m3/h

7 Tension: V

8 Frequency: Hz

9 Protection IP

10 Insulation

Electrical Connection

Important information on
eco-compatible disposal
IN CERTAIN EUROPEAN UNION COUNTRIES THIS
PRODUCT DOES NOT FALL WITHIN THE
REQUIREMENTS OF THE NATIONAL LAWS
IMPLEMENTING DIRECTIVE WEEE, AND IN
THESE COUNTRIES THE PRODUCT IS NOT
SUBJECT TO SEPARATE DISPOSAL OPERATIONS
AT THE END OF ITS WORKING LIFE.

This product conforms to EU Directive2002/96/EC.

This appliance bears the symbol
of the barred waste bin. This
indicates that, at the end of its
useful life, it
must not be disposed of as
domestic waste, but must be
taken to a collection centre for
waste electrical and electronic
equipment, or returned to a retailer on purchase of a
replacement.

It is the user's responsibility to dispose of this
appliance through the appropriate channels at the end
of its useful life. Failure to do so may incur the
penalties established by laws governing waste
disposal.

Proper differential collection, and the subsequent
recycling, processing and environmentally compatible
disposal of waste equipment avoids unnecessary
damage to the environment and possible related
healthrisks, and also promotes recycling of the
materials used in the appliance.

For further information on waste collection and
disposal, contact your local waste disposal service, or
the shop from which you purchased the appliance.

Manufacturers and importers fulfil their responsibilities
for recycling, processing and environmentally
compatible disposal either directly or by participating
in collective systems.
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Description et mode d’emploi
“Electric Heater” est un radiateur électrique, à installer
dans le canal de aspiration de l’air frais de l’exterieur,
en vue de résoudre les problèmes de formation de
givre sur l'échangeur de chaleur de VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400, problèmes provoqués par la combinaison de
basses températures de l'air extérieur et de
concentrations élevées d'humidité relative de l'air
dans les milieux servis.
Le boîtier supérieur permet d'accéder aux bornes pour
le câblage et contient deux thermostats : un
thermostat de sécurité à réarmement automatique,
réglé sur 50°C (± 10%), et un thermostat à réarmement
manuel (RESET) réglé sur 120°C ± 10%.
En outre, un circuit de contrôle du radiateur électrique
est présent, commandé par la carte électronique de
VORT PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO
HR 400.

• Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que
celui décrit dans ce livret.

• Contrôler l'intégrité de l'appareil après l'avoir sorti
de son emballage : dans le doute, s'adresser
immédiatement à une personne
professionnellement qualifiée ou à un Service
après-vente agréé Vortice.

• Cet appareil n'est pas approprié à l'emploi de la
part de personnes (y compris les enfants) avec des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou sans expérience ni connaissance, à
moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles
n'aient été instruites au sujet de l'emploi de
l'appareil par une personne responsable de leur
sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Ranger l'appareil hors de portée des enfants et des
personnes inexpertes après l'avoir débranché du
réseau électrique si on ne souhaite plus l'utiliser.

• Ne pas s'asseoir sur l'appareil et ne pas y poser
d'objets.

• Ne pas utiliser l'appareil en présence de substances
ou de vapeurs inflammables telles que alcool,
insecticides, essence, etc.

• Ne modifier l'appareil en aucune façon.
• Respectez les instructions d'entretien pour éviter

tout dommage et / ou une usure excessive de
l'appareil.

• Ne pas exposer l'appareil aux agents
atmosphériques (pluie, soleil, etc.).

• Vérifier périodiquement si l'appareil est en bon état.
En cas de défauts, ne pas utiliser l’appareil et
contacter immédiatement un Service après-vente
agréé Vortice..

• En cas de dysfonctionnement et/ou de panne
del'appareil, s’adresser immédiatement à un
Service après-vente agréé Vortice et demander,
pour toute réparation, des pièces détachées
d’origine Vortice.

• Si l'appareil tombe ou reçoit des coups violents, le
faire vérifier immédiatement auprès d'un Service
après-vente agréé Vortice.

• L'installation de l'appareil doit être faite par du
personnel professionnellement qualifié.

• L’appareil doit être installé de manière à ce que le
boîtier de branchement électrique soit accessible.

• L'installation électrique à laquelle l'appareil est
branché doit être conforme aux normes en vigueur.

• Couper l'interrupteur général de l'installation dans
les cas suivants : a) dysfonctionnement ; b) pour
procéder à un nettoyage extérieur ; c) lorsque
l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue
période.

• L’appareil doit être branché à une prise de terre..
• Brancher l'appareil au réseau d'alimentation/à la

prise électrique uniquement si la puissance de
l'installation/prise est adaptée à la puissance
maximale de l'appareil. Dans le cas contraire,
s'adresser immédiatement à du personnel
professionnellement qualifié.

• ll est recommandé d'appliquer un avis interdisant de
couvrir le tuyau sur le côté du refoulement du
système de ventilation.

• Le schéma électrique est présenté à l'intérieur du
couvercle du boîtier du câblage..

N.B.
Pour éviter les dommages et les risques
provoqués par une surchauffe anormale, l'appareil
est équipé d'un thermostat de sécurité (à
rétablissement manuel) qui interrompt le
fonctionnement.
En cas d'interruption du thermostat, après avoir
coupé le courant, contrôler le réchauffeur et
rétablir le thermostat en appuyant sur le bouton
marqué RESET à l'intérieur du boîtier de
raccordement.
Si le dispositif de sécurité intervient à nouveau,
faire contrôler l'appareil auprès d'un Service
après-vente agréé.
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Conditions de Fonctionnement
• L'appareil doit être utilisé dans des lieux couverts, à

une température ambiante comprise entre 0° C et +
40° C en air libre, sans poussière ou impuretés
chimiques.

• Il est recommandé de prendre en considération, lors
du projet de l'installation, le fait que la température de
l'air en sortie doit être inférieure à 50°C et que la vitesse
d'air minimum à travers les éléments chauffants doit
être d'au moins 2 m/s.

• Degré de protection du boîtier des branchements
électriques IP43.

• Le moment de l'allumage et la durée de
fonctionnement de l'appareil sont automatiquement
déterminés par le système de contrôle de VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400.

• L’éventuel arrêt du ventilateur de VORT PROMETEO
PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR 400, qui envoie
de l'air frais extérieur dans les pièces, entraîne
l'interruption automatique de l'alimentation du
réchauffeur.

Remarques pour l’Installation
• Le chauffage doit être installé sur la conduite

d’aspiration d’air frais extérieur de Vort Prometeo
Plus HR 400/Vort Prometeo HR 400, à 50 cm de
l’appareil au moins.

• Le réchauffeur ne peut être installé en position
horizontale avec le boîtier de câblage tourné vers le
bas; (fig.1).

• Si le réchauffeur est installé au début d’une
conduite, protéger l'extrémité du tube avec une
grille spéciale.

• Le réchauffeur doit être fermement fixé au tube pour
éviter qu'il tombe.

• Le réchauffeur doit être isolé avec du matériau anti-
inflammable selon les normes des pays
d'installation.

• La résistance électrique doit être reliée à un réseau
monophasé.

• Le couvercle de branchement électrique doit être
accessible pour pouvoir intervenir sur le thermostat
(RESET).

• La direction du débit d'air n'est pas importante.
• Le réchauffeur doit être installé de manière à ce qu'il

puisse fonctionner toujours et uniquement relié à un
ventilateur et il ne doit fonctionner qu'avec le
ventilateur en marche.

Connection avec
Vort Prometeo

N.B.
Ne pas utiliser les prises “A” (fig. 3) pour le
branchement du réchauffeur car cette opération
pourrait endommager la carte électronique du
récupérateur.

VORT PROMETEO 

A

PLUS HR 400 

HR 400

A

2 2

≥ 500 mm
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Surchauffe
En cas de surchauffe de l'appareil, le thermostat de
sécurité peut être rétabli manuellement.
Avant d'accéder, couper toujours le courant et
enlever le couvercle du boîtier de branchemnt.
Cette opération doit être effectuée exclusivement par
du personnel agréé.

Entretien / Nettoyage
• L'appareil n'a pas besoin d'entretien spécial, si ce

n'est les contrôles périodiques de fonctionnement.
• Couper le courant avant d'effectuer toute opération

d'entretien.
Il est recommandé d'examiner au moins une fois
par an les éléments chauffants et d'enlever les
éventuels résidus de saleté s'étant déposés sur la
résistance électrique.

• Lors des opérations de nettoyage, ne pas utiliser de
solvants et ne pas endommager les pièces
électriques.

Donnee Techniques
(Fig.4,4a)
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1 Puissance Kw

2 Nr.Phases

3 Nr. Radiateur électrique

4 Nr. Sections

5 Courant: A

6 Débit d'air Min.: m3/h

7 Tension: V

8 Fréquence: Hz

9 Protection IP

10 Isolation

Connection Electrique

Information importante pour
l’elimination compatible avec
l’environnement
DANS CERTAINS PAYS DE L'UNION
EUROPÉENNE, CE PRODUIT NE FAIT PAS PARTIE
DU DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI
NATIONALE D'ASSIMILATION DE LA DIRECTIVE
DEEE ET PAR CONSÉQUENT, IL N'Y EXISTE
AUCUNE OBLIGATION DE COLLECTE
DIFFÉRENCIÉE À LA FIN DE SA DURÉE DE VIE.

Ce produit est conforme à la directive EU2002/96/EC.

Le symbole représentant une
poubelle barrée présent sur
l'appareil indique qu'à la fin de
son cycle de vie, il devra être traité
séparément des déchets
domestiques. Il devra donc être
confié à un centre de collecte
sélective pour appareils
électriques et électroniques ou rapporté au revendeur
lors de l'achat d'un nouvel appareil.

L'utilisateur est responsable de la remise de l'appareil
usagé aux structures de collecte compétentes sous
peine des sanctions prévues par la législation sur
l'élimination des déchets.

La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le
traitement et l'élimination compatible avec
l'environnement de l'appareil usagé contribue à éviter
les nuisances pour l'environnement et pour la santé et
favorise le recyclage des matériaux qui composent le
produit.

Pour de plus amples informations concernant les
systèmes de collecte existants, adressez-vous au
service local d'élimination des déchets ou au magasin
qui vous a vendu l'appareil.

Les fabricants et les importateurs optempèrent à leur
responsabilité en matière de recyclage, de
traitementet d'élimination des déchets compatible
avec l'environnement directement ou par
l'intermédiaire d'un système collectif.
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Beschreibung und Anwendung
“Electric Heater” ist ein elektrisches Heizgerät zur
Installation in dem Kaltluft-Ansaugkanal, mit dem die
Bildung von Reif auf dem Wärmetauscher des VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400 verhindert wird, die in der Regel auftritt, wenn
niedrige Außenlufttemperaturen und eine hohe relative
Raumluftfeuchtigkeit zusammenwirken.
Das obere Gehäuse ermöglicht den Zugang zu den
Kabelanschlüssen und enthält zwei Thermostate: den
Sicherheitsthermostat mit automatischer Rücksetzung,
tariert auf 50°C (± 10%), sowie einen Thermostat mit
manueller Rücksetzung (RESET), tariert auf 120°C ±
10%
Es ist auch ein von der Platine des VORT PROMETEO
PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR 400 verwalteter
Steuerkreis des Heizgerätes vorhanden.

• Dieses Gerät darf nur für den Verwendungszweck
eingesetzt werden, der in der vorliegenden
Anleitung angegeben ist.

• Nach dem Auspacken des Gerätes muss dessen
Unversehrtheit überprüft werden: im Zweifelsfall
unverzüglich eine von Vortice autorisierte
Kundendienststelle aufsuchen.

• Dieses Gerät darf von Kindern oder Personen mit
eingeschränkten körperlichen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw.
Kenntnis nur unter der Aufsicht oder nach
gründlicher Unterweisung und überprüfung seitens
einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person
bedient werden Kinder sind zu überwachen, damit
sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Wird das Gerät vom elektrischen Stromnetz
getrennt und nicht mehr benutzt, muss es an einem
Ort aufbewahrt werden, der für Kinder andere
Personen, die das Gerät allein nicht sachgemäß
bedienen können, unzugänglich ist.

• Setzen Sie sich nicht auf das Gerät und legen Sie
keine Gegenstände darauf ab.

• Das Gerät nicht in der Nähe entflammbarer Stoffe
oder Dämpfe wie Alkohol, Insektizide, Benzin usw.
verwenden.

• Keine Änderungen am Gerät anbringen.
• Um Schäden am Gerät und/oder dessen vorzeitige

Abnutzung zu vermeiden, sind die
wartungsrelevanten Hinweise genau zu beachten.

• Das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen,
Sonneneinstrahlung usw.) aussetzen.

• überprüfen Sie den einwandfreien Zustand des

Gerätes regelmäßig. Bei festgestellten Mängeln
das Gerät nicht benutzen und sofort einen Vortice-
Vertragshändler aufsuchen.

• Bei Betriebsstörungen und/oder defektem Gerät
sofort einen Vortice-Vertragshändler aufsuchen
und für eine eventuelle Reparatur die Verwendung
von Vortice-Originalersatzteilen verlangen

• Fällt das Gerät hin oder wurde es starken Stößen
ausgesetzt, muss es sofort von einem Vortice-
Vertragshändler überprüft werden.

• Die Installation des Gerätes darf nur durch
qualifiziertes Fachpersonal erfolgen

• Das Gerät muss so installiert werden, dass der
elektrische Anschlusskasten erreichbar ist.

• Die Elektroanlage, an die das Produkt
angeschlossen ist, muss den geltenden
Vorschriften entsprechen..

• Schalten Sie den Hauptschalter der Anlage in
folgenden Fällen aus: a) Auftreten einer
Betriebsstörung, b) vor der Durchführung der
Außenreinigung des Gerätes, c) wenn das Gerät über
einen kurzen oder längeren Zeitraum nicht benutzt
wird.

• Das Gerät muss an eine Steckdose mit
Erdungskontakt angeschlossen werden

• Schließen Sie das Produkt nur dann an das
Stromnetz/die Steckdose an, wenn die
Stromfestigkeit der Anlage/Steckdose für die
maximale Leistung geeignet ist. Sollte dies nicht der
Fall sein, wenden Sie sich sofort an qualifiziertes
Fachpersonal.

• Es sollte ein Hinweis angebracht werden, der das
Abdecken des Rohres an der Auslassseite des
Ventilationssystems verbietet.

• Der Schaltplan ist auf der Innenseite der Abdeckung
des Kabelkastens abgebildet.

ACHTUNG:
Um Schäden und Risiken durch unnormale
Überhitzung zu vermeiden, ist das Gerät mit einem
Sicherheitsthermostat (mit manueller Rücksetzung)
ausgestattet, der den Betrieb unterbricht.
Im Falle einer Unterbrechung durch den Thermostat
schalten Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie den
Heizlüfter. Setzen Sie den Thermostat zurück, indem
Sie die Taste mit der Aufschrift RESET im
Anschlusskasten drücken.
Falls die Sicherheitsvorrichtung erneut ausgelöst
wird, lassen Sie das Gerät bei einem Vortice-
Vertragshändler überprüfen.
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Betriebsbedingungen
• Das Gerät kann in überdachten Räumen bei einer

Umgebungstemperatur von 0° C bis +40° C bei frei
zirkulierender, staubfreier und chemisch reiner Luft
benutzt werden.

• Wir weisen darauf hin, dass bei der Planung der
Anlage zu beachten ist, dass die Temperatur der
austretenden Luft weniger als 50°C betragen muss
und bei langsamer Drehzahl die Luft mit einer
Geschwindigkeit von mindestens 2 m/s durch die
Heizelemente gefördert werden muss.

• Schutzart des Gehäuses für die elektrischen
Anschlüsse IP43.

• Die Ein- und Ausschaltung und die Betriebsdauer
der Vorrichtung werden automatisch vom
Steuersystem des VORT PROMETEO PLUS HR
400/VORT PROMETEO HR 400 vorgegeben.

• Ein eventuelles Abschalten des VORT PROMETEO
PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR 400
Ventilators zur Frischluftversorgung der
Räumlichkeiten, hat eine automatische
Unterbrechung der Versorgung des Heizgeräts zur
Folge.

Hinweise für den Installation
• Das Heizgerät muss auf der Frischluft-

Ansaugleitung des Vort Prometeo Plus HR 400/Vort
Prometeo HR 400 mindestens 50 cm von diesem
entfernt installiert werden.

• Das Gerät darf nicht in waagrechter Stellung mit
unten liegender Verkabelungsbox installiert werden
; (Abb.1).

• Wird das Heizgerät am Anfang einer Leitung
installiert, muss das Rohrende mit Hilfe eines
Gitters geschützt werden.

• Das Heizgerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung in
der Kanalisation zu befestigen, um ein Umfallen zu
vermeiden.

• Falls die gesetzlichen Bestimmungen es so
vorsehen, ist das Heizgerät entsprechend mit nicht
brennbarem Material zu isolieren.

• Das elektrische Heizelement ist an ein einphasiges
Netz anzuschließen.

• Die Abdeckung des elektrischen Anschlusskastens
muss leicht erreichbar sein, damit der Thermostat
bedient werden kann (RESET).

• Die Richtung des Luftstroms spielt keine Rolle.
• Das Heizgerät muss so installiert werden, dass es

ausschließlich an einen Ventilator gekoppelt
betrieben werden kann.
Es darf nur bei eingeschaltetem Ventilator betrieben
werden.

Zusammenhang mit
Vort Prometeo

N.B.
Den Anschlussen „A“ (Abb. 3) nicht zum
Anschließen des Heizgerätes benutzen, weil
dadurch die Platine des Wärmeaustauschers
beschädigt werden könnte.

VORT PROMETEO 

A

PLUS HR 400 

HR 400

A

2 2

≥ 500 mm
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Überhitzung
Im Falle einer überhitzung des Gerätes lässt sich der
Sicherheitsthermostat manuell zurücksetzen.
Unterbrechen Sie immer die Stromzufuhr und
entfernen Sie die Abdeckung des Anschlusskastens,
bevor Sie irgendwelche Eingriffe am Gerät
vornehmen.
Dieser Vorgang darf nur durch qualifiziertes
Fachpersonal ausgeführt werden.

Wartung / Reinigung
• Das Gerät bedarf, abgesehen von den

regelmäßigen Funktionskontrollen, keiner
besonderen Wartung.

• Unterbrechen Sie immer die Stromzufuhr, bevor Sie
irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen.
Kontrollieren Sie die Heizelemente mindestens
einmal im Jahr und entfernen Sie alle
Schmutzablagerungen, die sich eventuell am
elektrischen Heizelement abgesetzt haben.

• Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls
Lösungsmittel. Achten Sie darauf, die elektrischen
Teile nicht zu beschädigen.

Technische Daten
(Abb.4,4a)

C C

E

B
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MODØD A B C E F Kg
500 150 150 285 40 380 250 2,2

1200 150 150 285 40 380 250 2,6

1800 150 150 274 40 376 230 2,9



1 Leistung Kw

2 Phasenanzahl

3 Heizelementesanzahl

4 Sektionesanzahl

5 Stromverbrauch: A

6 Luftzufuhr Min.: m3/h

7 Netzspannung: V

8 Frequenz: Hz

9 IP Schutz

10 Isolierung

Elektrische Anschlüsse

Wichtige information für die
umweltgerechte Entsorgung
IN EINIGEN EU-LÄNDERN GELTEN FÜR DIESES
PRODUKT NICHT DIE VORGABEN DER
EUROPÄISCHEN RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO-
UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE-
RICHTLINIE) UND DEMNACH BESTEHT IN DIESEN
LÄNDERN AUCH KEINE PFLICHT FÜR DIE
MÜLLTRENNUNG BEI DER ENTSORGUNG DES
GERÄTES.

Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie
2002/96/EG.

Das Symbol mit der
durchgestrichenen Abfalltonne am
Gerät bedeutet, dass das Gerät
nach seiner Aussonderung nicht
im Haushaltsmüll entsorgt werden
darf, sondern an einer
Sammelstelle für Elektro- und
Elektronikgeräte oder beim Kauf
eines gleichwertigen Neugerätes beim Händler
abzugeben ist.

Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass das Gerät
nach seiner Aussonderung an einer geeigneten
Sammelstelle abgegeben wird.Ein Nichtbeachten
dieser Vorschrift ist gemäß der geltenden
Abfallordnung strafbar.

Das geeignete Sortieren von Abfall und nachfolgende
Recyceln des aussortierten Gerätes zur
umweltverträglichen Entsorgung trägt zum Schutz von
Umwelt und Gesundheit bei und dient der
Wiederverwendung der recyclingfähigen Materialien,
aus denen das Gerät besteht.

Für detailliertere Informationen bezüglich der
verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich an Ihre
örtliche Behörde oder an den Händler, bei dem Sie
das Gerät gekauft haben.

Die Hersteller und Importeure kommen ihrer
Verpflichtung zum umweltfreundlichen Recycling,
Verarbeiten und Entsorgen sowohl direkt als auch
durch Teilnahme an einem Kollektivsystem nach.
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Beschrijving en gebruik
“Electric Heater” is een elektrisch
verwarmingselement dat geinstalleerd moet worden
in het aanuigkanaal van de koude lucht van buiten.
Het is bedoeld om de problemen op te lossen van de
dauwvorming op de warmtewisselaar van de VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400. Deze problemen worden veroorzaakt door de
combinatie van lage buitentemperaturen en hoge
concentraties van relatieve luchtvochtigheid in de
betreffende ruimtes.
Via de bovenste doos zijn de klemmenborden voor de
bekabeling bereikbaar, en deze doos bevat twee
thermostaten: de veiligheidsthermostaat met
automatische reset, afgesteld op 50°C (± 10%), en
een thermostaat met handmatige reset (RESET)
afgesteld op 120°C ± 10%.
Er is bovendien een controlecircuit voor het
verwarmingselement aanwezig, dat aangestuurd
wordt door de elektronische kaart van de VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400.

• Gebruik dit product niet voor andere doeleinden
dan de in deze handleiding aangegeven
toepassingen.

• Controleer na het verpakkingsmateriaal te hebben
verwijderd of het product intact is: wend u in geval
van twijfel onmiddellijk tot een gekwalificeerd
vakman of een erkende Vortice Dealer.

• Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met verminderde
fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die
geen ervaring en kennis hebben van het apparaat,
tenzij ze onder toezicht staan van of geïnstrueerd
zijn m.b.t. het gebruik van het apparaat door een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht blijven om ervoor
te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

• Berg het apparaat op buiten het bereik van kinderen
en verstandelijk gehandicapten, trek de stekker uit
het stopcontact wanneer u besluit om het apparaat
niet meer te gebruiken.

• Ga niet op het apparaat zitten en leg er geen
voorwerpen op.

• Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van
ontvlambare stoffen of dampen, zoals alcohol,
insecticiden, benzine, enz

• Breng geen veranderingen, van welke aard ook, aan
het product aan.

• De onderhoudsinstructies moeten worden

uitgevoerd om schade en/of buitensporige slijtage
van het toestel te voorkomen.

• Stel het apparaat niet bloot aan atmosferische
invloeden (regen, zon, enz.).

• Kijk regelmatig ofhet apparaat nogintact is. Als het
beschadigd is, gebruik het dan niet en neem
onmiddellijk contact op met een erkende Vortice
dealer.

• Neem in geval van een gebrekkige werking en/of
defect onmiddellijk contact op met een erkende
Vortice dealer en vraag altijd om gebruik van
originele Vortice onderdelen in geval van reparatie.

• Als het apparaat valt of een harde klap krijgt, laat
het dan controleren bij een officieel Vortice
Servicecentrum.

• De installatie van het apparaat dient te worden
uitgevoerd door een gekwalificeerd vakman.

• Het apparaat dient zodanig te worden geïnstalleerd
dat de doos van de elektrische aansluiting
toegankelijk is.

• De elektrische installatie waar het apparaat op
aangesloten is moet conform de geldende
regelgeving zijn.

• Zet de hoofdschakelaar van de installatie uit als:
a) zich een storing voordoet; b) wanneer u besluit de
buitenkant van het apparaat schoon te maken;
c) wanneer u besluit het apparaat gedurende korte
of langere periodes niet te gebruiken.

• Het apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.

• Sluit het product alleen aan op een
elektriciteitsnet/stopcontact als de installatie/het
stopcontact geschikt is voor het
maximumvermogen. Is dat niet het geval, raadpleeg
dan meteen een gekwalificeerd vakman.

• Het is raadzaam om een mededeling te plaatsen dat
het verboden is de buis aan de kant van de
luchtuitlaat van het ventilatiesysteem af te dekken.

• Het elektrisch schema is afgebeeld op de
binnenkant van het deksel van de bekabelingsdoos.

NB.
Om schade en risico's die veroorzaakt worden
door abnormale oververhitting te voorkomen, is
het apparaat voorzien van een
veiligheidsthermostaat (met handmatige reset) die
de werking onderbreekt. In geval van
onderbreking door de thermostaat, na het
uitschakelen van de spanning, de verwarmer
controleren en de thermostaat resetten door op
de knop RESET in de aansluitingsdoos te drukken.
Als de beveiligingsvoorziening weer in werking
treedt het apparaat laten controleren door een
erkende Vortice dealer.
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Waarschuwing:
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Let Op:
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Voorwaarden voor de Werking
• Het apparaat moet gebruikt worden in overdekte

ruimtes met een omgevingstemperatuur van 0° C a
+ 40° C in vrije lucht zonder stof of chemische
onzuiverheden.

• Het is raadzaam om bij de planning van de
installatie rekening te houden met het feit dat de
temperatuur van de uitgaande lucht lager moet zijn
dan 50°C en dat de minimale luchtsnelheid door de
verwarmingselementen minstens 2 m/s moet zijn.

• Bescherminsgraad van de doos met de elektrische
aansluitingen IP43.

• Het moment van inschakeling en de tijdsduur van
de werking van het apparaat worden automatisch
bepaald door het bedieningssysteem van de VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400.

• De eventuele stilstand van de ventilator van de
VORT PROMETEO PLUS HR 400/VORT
PROMETEO HR 400 die frisse lucht van buiten de
kamer inblaast, leidt automatisch tot een
onderbreking van de voeding van de verwarming.

Aantekeningen voor Installatie
• De verwarmer moet geïnstalleerd worden op de

aanzuigleiding van de Vort Prometeo Plus HR
400/Vort Prometeo HR 400 van frisse lucht van
buiten, op minstens 50 cm afstand van het
apparaat.

• De verwarming kan niet in horizontale stand
geïnstalleerd worden met de bedradingsbox naar e
onderkant gericht; (fig.1).

• Indien de verwarmer geïnstalleerd wordt aan het
begin van een leiding dan moet het uiteinde van de
leiding beschermd worden met een daarvoor
bedoeld rooster.

• De verwarmer moet stevig bevestigd worden aan de
buis, om te voorkomen dat hij kan vallen.

• De verwarmer moet geïsoleerd worden met
brandwerend materiaal, in overeenstemming met
de regelgeving van de landen waar dit wettelijk
verplicht is.

• De elektrische weerstand moet aangesloten worden
op een monofase-net.

• Het deksel van de doos met de elektrische
aansluitingen moet toegankelijk zijn om de
thermostaat (RESET) te kunnen bedienen.

• De richting van de luchtstroom is niet van belang.
• De verwarmer moet zodanig geïnstalleerd worden

dat hij altijd en uitsluitend kan werken als hij
aangesloten is op een ventilator en mag alleen
werken als de ventilator in werking is.

Verbinding met
Vort Prometeo

N.B.
Gebruik de stekker “A” (afb. 3) niet voor de
aansluiting van de verwarming, aangezien deze
handeling de elektronische kaart van de
terugvoerinrichting zou kunnen beschadigen.

VORT PROMETEO 

A

PLUS HR 400 

HR 400

A

2 2

≥ 500 mm
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Overhedning
II tilfælde af overophedning kan apparatets
sikkerhedstermostat nulstilles manuelt. Før apparatet
åbnes, skal der slukkes for strømmen til det, og
kontaktdåsens låg skal åbnes. Dette indgreb må kun
udføres af autoriseret personale.

Vedligeholdelse / Rengøring
• Apparatet har ikke behov for anden vedligeholdelse
end regelmæssig kontrol af dets funktion.

• Afbryd strømmen til apparatet, før der udføres en
hvilken som helst form for vedligeholdelse.
Det anbefales at efterse varmeelementerne mindst
en gang om året og at fjerne det snavs, der har
samlet sig på den elektriske modstand.

• Der må ikke bruges opløsningsmidler til rengøringen,
og de elektriske dele må ikke beskadiges.

Technische Gegevens
(Fig.4,4a)
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B
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1 Elektrisch Vermogen Kw

2 Aantal Fasen

3 Aantal Verwarmingselement

4 Aantal Secties

5 Stroom: A

6 Luchtvermogen Min.: m3/h

7 Spanning: V

8 Frequentie: Hz

9 Bescherming IP

10 Isolatie

Elektrische Aansluitingen

Belangrijke informatie over
milieuvriendelijke
afvalverwerking
IN ENKELE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE
VALT DIT PRODUCT NIET ONDER HET
TOEPASSINGSGEBIED VAN DE NATIONALE
WETGEVING VOOR ERKENNING VAN DE AEEA-
RICHTLIJN EN DERHALVE BESTAAT ER GEEN
ENKELE VERPLICHTING TOT GESCHEIDEN
INZAMELING AAN HET EINDE VAN DE
LEVENSDUUR VAN DIT PRODUCT.

Dit apparaat is conform de EU Richtlijn 2002/96/EC.

Het symbool op het apparaat met
de afvalbak met een kruis erdoor
geeft aan dat het apparaat, aan
het einde van de levensduur, niet
bij het huisvuil gezet mag worden
maar ingeleverd moet worden bij
een centrum voor gescheiden
afvalinzameling voor elektrische
en elektronische apparaten of teruggegeven moet
worden aan de winkel op het moment van de
aanschaf van een gelijkwaardig nieuw apparaat.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het inleveren
van het apparaat bij een daarvoor geschikt
inzamelingspunt, op straffe van sancties op basis van
de heersende wetgeving inzake afvalverwerking.

De adequate gescheiden inzameling ten einde het
ingeleverde apparaat te kunnen recyclen, behandelen
en milieuvriendelijk tot afval te kunnen verwerken
draagt bij aan het voorkomen van mogelijk negatieve
invloeden op het milieu en de gezondheid en
bevordert de recycling van materialen waaruit het
apparaat is samengesteld.

Voor nadere informatie over de beschikbare
afvalverwerkingssystemen kunt u contact opnemen
met de plaatselijke afvalverwerkingsdienst, of bij de
winkel waar u het apparaat heeft aangeschaft.

De fabrikanten en importeurs zijn verantwoordelijk
voor de recycling, de behandeling en de
milieuvriendelijke afvalverwerking zowel direct als
door deelname aan een collectief systeem.
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Descriere şi utilizare
“Electric Heater” este o rezistenţă electrică de
încălzire care trebuie instalată în canalul de aspiraţie
ae aerului rece de la exterior, care are scopul de a
rezolva problemele legate de formarea gheţii pe
schimbătorul de căldură al aparatului VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400, probleme cauzate de combinaţia dintre
temperaturile joase ale aerului exterior şi concentraţiile
ridicate de umiditate relativă a aerului din încăperile
deservite.
Cutia superioară permite accesul la terminalele pentru
cablaj și conţine două termostate: termostatul de
siguranţă, cu resetare automată, calibrat pentru 50°C
(± 10%), și un termostat cu resetare manuală (RESET)
calibrat pe 120°C ± 10%.
În plus, este prezent un circuit de control al rezistenţei
de încălzire, comandat de cartela electronică a
aparatului VORT PROMETEO PLUS HR 400/VORT
PROMETEO HR 400.

• Nu utilizaţi acest produs în scopuri diferite de cele
prezentate în acest manual.

• După ce aţi despachetat produsul, verificaţi
integritatea acestuia: dacă aveţi dubii, adresaţi-vă
imediat unei persoane calificate sau unui dealer
Vortice autorizat.

• Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse şi fără experienţă sau cunoştinţe, dacă nu
sunt supravegheate sau instruite în legătură cu
folosirea aparatului, de către o persoană care
răspunde de siguranţa lor. Copiii trebuie
supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul.

• Puneţi aparatul într-un loc sigur, astfel încât să nu fie la
îndemâna copiilor sau a persoanelor cu handicap, în
momentul în care hotărâţi să îl deconectaţi de la
reţeaua electrică și să nu îl mai folosiţi.

• Nu vă așezaţi și nu rezemaţi obiecte pe aparat.
• Nu utilizaţi aparatul în prezenţa substanţelor sau a

vaporilor inflamabili, ca de exemplu alcool,
insecticide, benzină etc.

• Nu aduceţi nici un fel de modificare produsului..
• Instrucţiunile de întreţinere trebuie să fie respectate

pentru a preveni daunele şi/sau uzura excesivă a
aparatului.

• Nu lăsaţi aparatul expus la agenţi atmosferici (ploaie,
soare etc.).

• Verificaţi periodic integritatea aparatului. În cazul unor

imperfecţiuni, nu utilizaţi aparatul şi contactaţi
imediat un dealer autorizat Vortice.

• În cazul unei funcţionări defectuoase și/sau al unei
defectări a aparatului, adresaţi-vă imediat unui
dealer autorizat Vortice și cereţi, pentru eventualele
reparaţii, folosirea pieselor de schimb Vortice
originale.

• Dacă aparatul cade sau primeşte lovituri puternice,
rugaţi să fie verificat imediat de un dealer autorizat
Vortice.

• Instalarea aparatului trebuie să fie efectuată de către
personal calificat din punct de vedere profesional.

• Aparatul trebuie să fie instalat astfel încât cutia de
conexiuni electrice să fie accesibilă.

• Instalaţia electrică la care e conectat aparatul trebuie
să fie conformă cu normele în vigoare.

• Stingeţi întrerupătorul general al instalaţiei: a) când
observaţi o anomalie în funcţionare; b) când hotărâţi
să efectuaţi o operaţiune de curăţare la exterior;
c) când hotărâţi să nu utilizaţi aparatul pe perioade
mai scurte sau mai lungi

• Aparatul are nevoie de conectare la o priză cu
instalaţie de legătură la pământ.

• Conectaţi produsul la reţeaua de alimentare/priza
electrică doar dacă puterea instalaţiei/prizei este
adecvată pentru puterea sa maximă. În caz contrar,
adresaţi-vă imediat unei persoane calificate
profesional.

• Se recomandă să adăugaţi un avertisment care să
interzică acoperirea tubului pe latura de tur a
sistemului de ventilaţie.

• Schema electrică e indicată la interiorul capacului
cutiei pentru cablaje.

N.B.
Pentru a evita pagubele și riscurile datorate unei
supraîncălziri anormale, aparatul e dotat cu un
termostat de siguranţă (cu resetare manuală) care
întrerupe funcţionarea.
În cazul întreruperii termostatului, după ce aţi
deconectat electricitatea, controlaţi încălzitorul și
resetaţi termostatul, apăsând pe butonul pe care
scrie “RESET”, din interiorul cutiei de conexiuni.
Dacă intervine din nou dispozitivul de siguranţă,
cereţi să fie controlat aparatul de către un dealer
Vortice autorizat.
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Atenţie:
acest simbol indică măsuri de precauţie
necesare pentru a evita producerea
de pagube utilizatorului

!
Măsuri de precauţie:
acest simbol indică măsuri de precauţie
necesare pentru a evita defectarea produsului



Condiţii le de funcţionare
• Aparatul trebuie utilizat în locuri acoperite, cu o

temperatură a mediului înconjurător cuprinsă între -
0° C și + 40° C în aer liber, fără praf sau impurităţi
chimice.

• Se recomandă să se ţină cont, atunci când se
proiectează instalaţia, că temperatura aerului care
iese trebuie să fie mai mică de 50°C, iar viteza
minimă a aerului prin elementele de încălzire trebuie
să fie de minim 2 m/s.

• Grad de protecţie al cutiei de conexiuni electrice
IP43.

• Momentul pornirii şi durata de funcţionare a
aparatului sunt determinate în mod automat de
sistemul de control al VORT PROMETEO PLUS HR
400/VORT PROMETEO HR 400.

• Eventuala oprire a ventilatorului aparatului VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400, care introduce aer curat de la exterior în
încãpere, determinã întreruperea automatã a
alimentãrii încãlzitorului.

Note pentru Instalarea
• Încălzitorul trebuie să fie instalat pe conducta de

aspiraţie a aerului rece de la exterior, a aparatului
Vort Prometeo Plus HR 400/Vort Prometeo HR 400,
la cel puţin 50 cm faţă de aparat.

• Încălzitorul nu poate fi instalat în poziţie orizontală
cu cutia de cablaje îndreptată în jos; (fig.1).

• În cazul în care încălzitorul este instalat la începutul
unei conducte, trebuie să se protejeze cu un grilaj
adecvat partea terminală a tubului.

• Încălzitorul trebuie să fie bine fixat de tub, pentru a nu
cădea..

• Încălzitorul trebuie să fie izolat cu material
antiinflamabil, în conformitate cu legislaţia din ţările
unde această normă o prevede.

• Rezistenţa electrică se conectează la o reţea
monofazată.

• Capacul de la conexiunile electrice trebuie să fie
accesibil pentru a putea interveni asupra
termostatului (RESET).

• Direcţia fluxului de aer este indiferentă.
• Încălzitorul trebuie să fie instalat astfel încât să poată

funcţiona numai dacă este conectat mereu la un
ventilator și trebuie să funcţioneze numai când
funcţionează și ventilatorul.

Legătură cu
Vort Prometeo

N.B.
Nu utilizaţi priza “A” (fig. 3) pentru a conecta
încălzitorul, deoarece această operaţie ar putea
deteriora cartela electronică a recuperatorului.

VORT PROMETEO 

A

PLUS HR 400 

HR 400

A

2 2

≥ 500 mm
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Supraîncălzirea
În cazul supraîncălzirii produsului, termostatul de
siguranţă poate fi resetat manual. Înainte de aceasta,
deconectaţi întotdeauna tensiunea de la reţea și
scoateţi capacul cutiei de conexiuni. Această operaţie
trebuie să fie efectuată doar de personal autorizat.

Întreţinerea / Curăţarea
• Produsul nu necesită o întreţinere specială, în afară

de controlul periodic al funcţionării.
• Întrerupeţi alimentarea de la reţea înainte de a

efectua orice operaţie de întreţinere.
Se recomandă să inspectaţi cel puţin o dată pe an
elementele de încălzire și să înlăturaţi eventualele
reziduuri de murdărie depuse pe rezistenţa electrică.

• În timpul operaţiilor de curăţare nu folosiţi solvenţi și
nu deterioraţi piesele electrice.

Date Tehnice

(Fig.4,4a)

C C

E

B
4a 4a

ØD

A

F

4 4
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MODØD A B C E F Kg
500 150 150 285 40 380 250 2,2

1200 150 150 285 40 380 250 2,6

1800 150 150 274 40 376 230 2,9



1 Putere Kw

2 Nr.Faze

3 Nr. Rezistenţe
4 Nr. Secţiuni

5 Curent: A

6 Debit de Aer Min.: m3/h

7 Tensiune: V

8 Frecvenţă: Hz

9 Protecţie IP

10 Izolaţie

Schema electrică

Informaţie importantă privind
eliminarea în mod compatibil
cu mediul înconjurător
ÎN UNELE ŢĂRI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
ACEST PRODUS NU INTRĂ ÎN DOMENIUL DE
APLICARE AL LEGII NAŢIONALE DE RECEPTARE
A DIRECTIVEI RAEE ȘI, PRIN URMARE, ÎN
ACESTEA NU E ÎN VIGOARE OBLIGAŢIA DE
RECICLARE LA TERMINAREA DURATEI DE VIAŢĂ.

Acest produs e conform cu Directiva EU2002/96/EC.

Simbolul pubelei barate de pe
aparat indică faptul că produsul, la
terminarea vieţii utile, trebuie să fie
tratat în mod separat faţă de
deșeurile menajere și trebuie
predat la un centru de colectare
pentru reciclarea aparatelor
electrice și electronice sau trebuie
predat vânzătorului când se cumpără un aparat nou
echivalent.

Utilizatorul e responsabil de predarea aparatului, la
terminarea duratei de viaţă utilă, către structurile
corespunzătoare de colectare, sub pedeapsa
sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind
deșeurile.

Colectarea diferenţiată corespunzătoare, pentru
trimiterea ulterioară a aparatului casat spre a fi reciclat,
tratat și eliminat în mod compatibil cu mediul
înconjurător, contribuie la evitarea posibilelor efecte
negative asupra mediului și asupra sănătăţii
persoanelor și favorizează reciclarea materialelor din
care e fabricat produsul.

Pentru informaţii mai detaliate privind sistemele de
colectare disponibile, adresaţi-vă serviciului local de
eliminare a deșeurilor sau magazinului în care a fost
cumpărat produsul.

Producătorii și importatorii își îndeplinesc obligaţiile
privind reciclarea, tratarea și eliminarea în mod
compatibil cu mediul înconjurător fie direct, fie prin
participarea la un sistem colectiv.
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2.0m

LN
J8

J7

5

MOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 0,5 1 1X

0,5 1/1 2,2 27 230 50 43

1200 1,2 1 1X
1,2 1/1 5,2 64 230 50 43

1800 1,8 1 2X
9 1/1 7,8 95 230 50 43



Popis a použití
“Electric Heater” je elektrický topný článek, který se
instaluje do kanálu nasávání chladného vzduchu
zvenku, a je určen k vyřešení problémů s tvorbou
námrazy na výměníku tepla VORT PROMETEO PLUS
HR 400/VORT PROMETEO HR 400; tyto problémy
jsou způsobeny kombinací nízkých teplot vzduchu z
venku a vyšších koncentrací relativní vlhkosti vzduchu
ve větraných místnostech.
Horní kryt umožňuje přístup ke koncovkám kabeláže a
obsahuje dva termostaty: bezpečnostní termostat s
automatickým restartem, ocejchovaným na 50°C
(± 10%), a termostat s ručním restartem (RESET)
ocejchovaným na 120°C ± 10%.
K dispozici je také ovládací okruh topného článku
řízený elektronickým modulem přístroje VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400.

• Tento výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než je
uvedeno v této příručce.

• Po vybalení výrobku z obalu zkontrolujte, zda není
poškozený: V případě pochybností se ihned obraťte
na kvalifikovaného pracovníka nebo na autorizované
technické středisko Vortice.

• Tento přístroj nesmějí používat osoby (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, ani osoby bez patřičných znalostí a
zkušeností s tímto přístrojem, s výjimkou situace, kdy
na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba
odpovědná za jejich bezpečnost. Děti stále sledujte,
aby si s přístrojem nemohly hrát.

• Rozhodnete-li se, že přístroj už nebudete používat,
odpojte ho od elektrické sítě a uložte ho z dosahu
dětí a osob s nějakým postižením.

• Na přístroj si nesedejte, ani na něj nepokládejte
různé předměty.

• Nepoužívejte přístroj v prostředí s hořlavými látkami
nebo výpary, jako alkoholem, insekticidy, benzínem.
apod.

• Přístroj žádným způsobem neupravujte.
• Dodržujte pokyny k údržbě, aby nedošlo k poškození

nebo nadměrnému opotřebení přístroje.
• Nevystavujte ho působení počasí, (déšť, slunce

apod.)
• Pravidelně ověřujte celistvost přístroje. Při zjištění

závady přístroj nepoužívejte a ihned se obraťte na
autorizované servisní středisko Vortice.

• V případě špatného chodu a/nebo poruchy přístroje
se ihned obraťte na autorizovaného prodejce Vortice, a
je-li nutná oprava, požadujte originální náhradní díly

Vortice.
• Jestliže přístroj spadne, nebo byl vystaven silnému

úderu, nechte ho ihned zkontrolovat v autorizovaném
servisním středisku Vortice.

• Instalaci přístroje smí provádět pouze odborně
kvalifikovaný pracovník.

• Přístroj musí být umístěn tak, aby byla
elektroinstalační skříňka přístupná.

• Elektrický systém, ke kterému je přístroj připojený,
musí být v souladu s platnými normami.

• Vypněte hlavní vypínač systému, jestliže: a) zjistíte
poruchu chodu; b) chcete vyčistit vnější plochy
přístroje; c) se rozhodnete přístroj po kratší nebo
delší dobu nepoužívat.

• Přístroj vyžaduje připojení k zásuvce s
uzemňovacím systémem.

• Přístroj připojte pouze k takové napájecí
síti/elektrické zásuvce, jejichž výkon odpovídá
maximálnímu výkonu přístroje. Není-li tomu tak,
obraťte se na odborně kvalifikovaného pracovníka.

• Doporučujeme umístění nápisu s upozorněním, že
se nesmí zakrýt trubka na straně odvodu
ventilačního systému.

• Elektrické schéma je umístěno uvnitř krytu kabelové
skříňky.

Pozn.:
Přístroj je vybaven bezpečnostním termostatem
(s ručním resetem), který přeruší chod přístroje,
aby nemohlo dojít abnormálnímu přehřátí a
následným škodám a zraněním.
V případě zásahu termostatu vypněte přívod
proudu, zkontrolujte ohřívač a proveďte reset
termostatu stisknutím tlačítka s nápisem RESET
uvnitř elektroinstalační skříňky.
Jestliže bezpečnostní termostat opět zasáhne,
nechte přístroj zkontrolovat u autorizovaného
výrobce Vortice.
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Pozor:
tento symbol upozorňuje na
opatření, která brání zranění uživatele!

Upozornění:
tento symbol upozorňuje na
opatření, která brání poškození přístroje

!



Provozní Podmínky
• Přístroj je určen k použití ve vnitřních prostorách při

teplotě okolí od 0° do 40° C ve vzduchu, který
neobsahuje prach ani chemické nečistoty.

• Při plánování systému si uvědomte, že teplota
vzduchu na výstupu musí být do 50°C a minimální
rychlost vzduchu přes topné články musí být alespoň
2 m/s.

• Stupeň ochrany skříňky s elektrickými přípojkami
IP43.

• Zapnutí a délku provozu přístroje automaticky
stanoví řídící systém VORT PROMETEO PLUS HR
400/VORT PROMETEO HR 400.

• Pøípadné zastavení ventilátoru pøístroje
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400, který vhání èerstvý vzduch zvenku do místnosti,
znamená automatické pøerušení napájení ohøívaèe.

Ppoznamky pro Instalace
• Ohřívač se musí instalovat do potrubí k nasávání

čerstvého vzduchu zvenku přístroje Vort Prometeo
Plus HR 400/Vort Prometeo HR 400, alespoň 50 cm
od přístroje.

• Ohřívač nelze instalovat ve vodorovné poloze s
kabelovou skříní obrácenou směrem dolů ; (obr.1).

• V případě, že je ohřívač instalován na začátek
potrubí, je nutné zabezpečit konec trubky vhodnou
mřížkou.

• Ohřívač je nutné k trubce pevně připevnit, aby
nemohl spadnout.

• Ohřívač se musí izolovat nehořlavým materiálem v
souladu s normami platnými v zemi instalace.

• Topný článek se připojuje k jednofázovému
elektrickému rozvodu.

• Kryt elektroinstalační skříňky musí být přístupný pro
nastavení termostatu (RESET).

• Na směru průtoku vzduchu nezáleží.
• Ohřívač musí být instalován tak, aby mohl vždy

fungovat pouze spolu s ventilátorem a zapnul se
pouze při zapnutí ventilátoru.

Připojení k
Vort Prometeo

POZN:
Nepoužívejte zásuvku “A” (obr. 3) k připojení
ohřívače, protože by se mohl poškodit elektronický
modul rekuperáto ru.

VORT PROMETEO 

A

PLUS HR 400 

HR 400

A

2 2

≥ 500 mm
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Přehřát
V případě přehřátí přístroje je možné ručně resetovat
bezpečnostní termostat. Před sejmutím krytu
elektroinstalační skříňky vždy odpojte zdroj napájení.
Tento postup smí provádět výhradně autorizovaný
pracovník..

Čištění / Údržbaí
• Přístroj nevyžaduje zvláštní údržbu s výjimkou

pravidelné kontroly provozu.
• Před prováděním jakékoli činnosti údržby odpojte

přístroj od zdroje napájení.
Doporučujeme nejméně jednou ročně zkontrolovat
topné články a odstranit případné usazeniny nečistot
a prachu.

• Během čištění nepoužívejte rozpouštědla a dbejte
na to, abyste nepoškodili elektrické díly.

Technické Udaje
(Obr. 4,4)

C C

E

B
4a 4a

ØD

A

F

4 4
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MODØD A B C E F Kg
500 150 150 285 40 380 250 2,2

1200 150 150 285 40 380 250 2,6

1800 150 150 274 40 376 230 2,9



1 Vykon Kw
2 Poč. fází
3 Poč. topných článků
4 Poč. průřezů
5 Proud: A
6 Portata d’aria Min.: m3/h

7 Napětí: V

8 Frekvence: Hz

9 Protezione IP

10 Izolaci

Elektrické Skéma

Důležité informace týkající se
likvidace přístroje slučitelné s
ochranou životního prostředí

V NĚKTERÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE NENÍ
TENTO VÝROBEK ZAŘAZEN MEZI VÝROBKY, NA
KTERÉ SE VZTAHUJE ZÁKON O PŘIJETÍ
SMĚRNICE O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (OEEZ), A
TENTO VÝROBEK TEDY NENÍ NUTNÉ PO
SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI ODEVZDAT DO
TŘÍDĚNÉHO SBĚRU.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU
2002/96/ES.

Symbol přeškrtnuté popelnice
uvedený na přístroji znamená, že
se tento výrobek po skončení
životnosti nesmí likvidovat spolu s
domácím odpadem, ale musí být
odevzdán do speciálního
sběrného dvora určeného pro
elektrická a elektronická zařízení,
nebo je možné ho předat prodejci při koupi nového
stejného zařízení.

Uživatel odpovídá pod trestem sankcí, které jsou
stanoveny platnými zákony o odpadech, za odevzdání
přístroje po skončení životnosti do určených sběrných
míst.

Vhodný tříděný sběr, který umožňuje předání
nepotřebného přístroje k recyklaci, zpracování a
likvidaci s ohledem na životní prostředí přispívá k
odstranění možných negativních důsledků na životní
prostředí a lidské zdraví a podporuje recyklaci
materiálů, ze kterých byl přístroj vyroben.

Podrobnější informace o příslušných sběrných centrech
najdete u místního úřadu pro likvidaci odpadu nebo v
obchodě, ve kterém jste přístroj zakoupili.

Výrobci a dovozci jsou na vlastní odpovědnost povinni
vyhovět požadavkům na recyklaci, zpracování a likvidaci
s ohledem na životní prostředí buď přímo, nebo
prostřednictvím účasti ve společném systému.
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MOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 0,5 1 1X

0,5 1/1 2,2 27 230 50 43

1200 1,2 1 1X
1,2 1/1 5,2 64 230 50 43

1800 1,8 1 2X
9 1/1 7,8 95 230 50 43
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Описание изделия и
способ его применения
Нагреватель "Electric Heater” представляет собой
ТЭН,устанавливаемый в воздуховоде всасывания
свежего наружного воздуха, который
предназначен для предотвращения образования
наледи в теплообменнике прибора VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400 вследствие сочетания низкой температуры
наружного воздуха и большой относительной
влажности в обслуживаемых помещениях.
Верхняя коробка обеспечивает доступ к клеммам
для подключения кабеля и содержит два
термостата: предохранительный термостат с
автоматическим сбросом, откалиброванный на
50°C (± 10%), и термостат с ручным сбросом
(RESET), откалиброванный на 120°C ± 10%.
Кроме того, она содержит блок управления, в
свою очередь управляемый электронной платой
прибора VORT PROMETEO PLUS HR 400/VORT
PROMETEO HR 400

• Не используйте это изделие для целей,
отличных от предусмотренных настоящей
инструкцией.

• После распаковки изделия убедитесь в его
целости и сохранности; в случае сомнений
немедленно обращайтесь в авторизованный
сервисный центр компании Vortice.

• Данное изделие не предназначено для
эксплуатации лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными возможностями или не имеющими
необходимого опыта и знаний за исключением
тех случаев, когда они находятся под
присмотром или получили надлежащие
указания по эксплуатации от лица,
ответственного за их безопасность.
Следите, чтобы дети не играли с изделием.

• В случае принятия решения об отключения
изделия от сети и прекращения его
использования поместите его в такое место, в
котором оно не сможет попасть в руки детей
или недееспособных лиц.

• Не садитесь на изделие и не и не кладите на
него какие-либо предметы.

• Не эксплуатируйте изделие в присутствие
воспламеняемых веществ или паров, таких как
спирт, инсектициды, бензин и т.д.

• Не вносите в изделие никакие изменения.
• Необходимо придерживаться приведенных

указаний по уходу за изделием во избежание
его повреждения и/или чрезмерного износа.

• Не допускайте, чтобы изделие подвергалось
воздействию атмосферных факторов (дождь,
солнце и т.д.).

• Периодически проверяйте состояние изделия. •
В случае неисправности прекратите
эксплуатацию изделия и немедленно
обратитесь в авторизованный сервисный центр
компании Vortice.

• В случае ненормальной работы и/или
неисправности изделия, немедленно
обратитесь к авторизованному дилеру
компании Vortice; при необходимости
проведения ремонта запросите оригинальные
запчасти компании Vortice.

• В случае падения изделия или получения им
сильных ударов немедленно обратитесь в
авторизованный сервисный центр компании
Vortice для его проверки.

• Установка изделия должна производиться
силами квалифицированных специалистов.

• Изделие должно быть установлено таким
образом, чтобы обеспечивался доступ к
коробке электрических соединений.

• Система электроснабжения, к которой
подключается изделие, должна
соответствовать действующим нормам.

• Выключайте общий выключатель сети в
следующих случаях:
а) при выявлении неисправностей в работе
изделия;
b) при выполнении внешней чистки изделия;
с) в случае принятия решения о
неиспользовании изделия в течение коротких
или продолжительных периодов времени.

• Изделие необходимо включать в заземленную
розетку.

• Подключайте изделие к сети питания/розетке
только в том случае, если их параметры
соответствуют его максимальной мощности.
В противном случае немедленно обратитесь к
квалифицированному специалисту.

• Рекомендуется установить предупредительную
табличку с указанием не накрывать трубу на
нагнетательной стороне системы вентиляции.

• Электрическая схема приведена на внутренней
части соединительной коробки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы избежать повреждений и рисков,
вызываемых ненормальным перегревом, изделие
снабжено предохранительным термостатом (с
ручным сбросом), который прерывает его работу.
В случае срабатывания термостата, после снятия
напряжения, проверьте нагреватель и обнулите
термостат, нажав кнопку RESET внутри
соединительной коробки.
Если аварийное устройство срабатывает снова,
следует проверить аппарат у авторизованного
дилера компании.

РУССКИЙ

!
Oсторожно:
этот символ означает меры
предосторожности, необходимые для
безопасности пользователя

Вниманиe:
этот символ означает меры
предосторожности, необходимые для
обеспечения сохранности изделия

!



Условия работы
• Изделие следует использовать в закрытых

помещениях с температурой окружающей
среды от 0 до + 40°C в воздухе, не содержащем
пыли или химических загрязнителей.

• При проектировании системы рекомендуется
учитывать, что температура воздуха на выходе
должна быть ниже 50°C и что минимальная
скорость воздуха при прохождении через
нагревательные элементы, должна быть по
крайней мере 2 м/с.

• Степень защиты кожуха электрических
соединений: IP43.

• Момент включения и продолжительность
работы изделия автоматически определяются
системой управления прибора VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400.

• Остановка вентилятора прибора VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400, нагнетающего свежий наружный воздух в
помещение, приводит к автоматическому
прерыванию питателя нагревателя.

Указания по установке
• Нагреватель должен быть установлен в

воздуховоде всасывания свежего наружного
воздуха прибора Vort Prometeo Plus HR 400/Vort
Prometeo HR 400, на расстоянии не менее 50 см
от него.

• Вы не можете установить нагреватель, как
показано на Рис. 1

• В случае, если нагреватель устанавливается в
начале воздуховода, следует установить
соответствующую защитную решетку на
концевую часть трубы.

• Нагреватель должен быть надежно прикреплен
к трубе таким образом, который исключал бы
возможность его падения..

• Нагреватель должен быть изолирован с
помощью негорючего материла в соответствии с
нормативами стран, в которых
предусматриваются такие требования.

• ТЭН подключается к однофазной
электрической сети.

• Крышка соединительной коробки должна быть
доступной для обеспечения возможности
сброса термостата (RESET).

• Направление воздушного потока может быть
любым.

• Нагреватель должен быть установлен таким
образом, чтобы он мог работать только вместе с
вентилятором и только при включенном
вентиляторе.

Подсоединение к прибору
Vort Prometeo

N.B.
Не используйте «А» для подключения
обогревателя (Рис.3): это может привести к
повреждению цепи.

VORT PROMETEO 

A

PLUS HR 400 

HR 400

A

2 2

≥ 500 mm
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Перегрев
В случае перегрева изделия сброс
предохранительного термостата может быть
выполнен вручную.
Перед этим всегда следует отключить изделие от
сети и снять крышку соединительной коробки.
Эту операцию должен выполнять только
уполномоченный специалист.

Уход/Чистка
• Изделие не требует специального ухода, за

исключением периодической проверки его
работы.

• Перед тем как выполнять какую либо
операцию по уходу, отключите питание.
Рекомендуется осматривать не менее раза в
год нагревательные элементы и удалять
возможные загрязнения, осаждающиеся на
ТЭНе.

• В ходе операций по очистке не пользуйтесь
растворителями и не допускайте повреждения
электрических частей.

Технические данные
(Рис..4,4a)
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B
4a 4a
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A

F
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MODØD A B C E F Kg
500 150 150 285 40 380 250 2,2

1200 150 150 285 40 380 250 2,6

1800 150 150 274 40 376 230 2,9



1 Мощность, кВт

2 Число фаз

3 Число ТЭНов

4 Число секций

5 Ток: А

6 Мин.расход воздуха: м3/ч

7 Напряжение: В

8 Частота: Гц

9 Степень защиты IP

10 Изоляция

Электрическая схема
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MOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 0,5 1 1X

0,5 1/1 2,2 27 230 50 43

1200 1,2 1 1X
1,2 1/1 5,2 64 230 50 43

1800 1,8 1 2X
9 1/1 7,8 95 230 50 43

2.0m

LN
J8

J7
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Descrição e utilização
A “Electric Heater” é uma resistência eléctrica, a
instalar no canal de aspiração do ar fresco exterior,
que permite resolver os problemas de formação de
gelo no permutador de calor de VORT PROMETEO
PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR 400,
problemas causados pela combinação de baixas
temperaturas do ar exterior e elevadas
concentrações de humidade relativa no ar nos
ambientes servidos.
A caixa superior permite aceder aos terminais para a
cablagem e contém dois termóstatos: o termóstato
de segurança de activação automático regulado a
50°C (± 10%), e um termóstato de activação manual
(RESET) regulado a 120°C ± 10%.
Além disso, encontra-se presente um circuito de
controlo, comandado pela placa electrónica do
VORT PROMETEO PLUS HR 400/VORT
PROMETEO HR 400.

• Não utilizar este produto para uma função diferente
da especificada no presente manual de instruções.

• Depois de retirar o produto da embalagem,
certificar-se da sua integridade e em caso de
dúvida, contactar imediatamente um técnico
qualificado ou um Centro de Assistência Técnica
Vortice autorizado.

• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem
experiência e conhecimentos, a menos que sejam
supervisionadas ou previamente instruídas em
relação ao uso do aparelho pela pessoa responsável
pela sua segurança pessoal.

As crianças devem ser vigiadas de forma a assegurar
que não brincam com o aparelho.

• Colocar o aparelho fora do alcance das crianças e
de pessoas portadoras de deficiência no momento
em que se decidir desligá-lo da rede eléctrica e não
voltar a utilizá-lo.

• Não se sentar nem pousar objectos no aparelho.
• Não utilizar o aparelho na presença de substâncias

ou vapores inflamáveis tais como: álcool,
insecticidas.

• Não efectuar quaisquer modificações ao aparelho.
• As instruções de manutenção devem ser seguidas

para prevenir danos e/ou desgaste excessivo do
aparelho.

• Não expor o aparelho a agentes atmosféricos
(chuva, sol, etc.).

• Verificar periodicamente a integridade do aparelho.
No caso de qualquer imperfeição, não utilizar o
aparelho e contactar imediatamente um Centro de

Assistência Técnica Vortice autorizado.
• Em caso de mau funcionamento e/ou avaria do

aparelho, contactar imediatamente um Centro de
Assistência Técnica Vortice autorizado e exigir, em
caso de eventual reparação, o uso de peças
sobresselentes originais Vortice.

• Se o produto cair ou for sujeito a fortes golpes,
levá-lo imediatamente a um Centro de Assistência
Técnica Vortice autorizado.

• A instalação do aparelho deve ser efectuada por
pessoal profissionalmente qualificado.

• O aparelho deve ser instalado de forma a facilitar o
acesso à caixa de ligação eléctrica.

• O sistema eléctrico à qual o aparelho está ligado
deve estar em conformidade com as normas em
vigor.

• Desligar o interruptor geral do sistema ao:
a) detectar uma anomalia no funcionamento;
b) decidir efectuar uma manutenção de limpeza
externa;
c) decidir não utilizar o aparelho durante um período
curto ou longo.

• O aparelho deve ser ligado a uma tomada com
ligação à terra.

• Ligar o produto à rede de alimentação/tomada
eléctrica apenas se a capacidade da instalação for
adequada ao respectivo caudal máximo.
Caso contrário, contactar imediatamente pessoal
profissionalmente qualificado.

• Recomenda-se colocar uma advertência que proíba
a cobertura do tubo no lado de saída do sistema de
ventilação.

• O esquema eléctrico está indicado no interior da
tampa da caixa da cablagem.

N.B.
Para evitar danos e riscos devidos a um
sobreaquecimento anómalo, o aparelho é dotado
de um termóstato de segurança (de rearme
manual) que interrompe o funcionamento
Em caso de interrupção do termóstato, depois de
desligada a corrente, verificar o aquecedor e
reiniciar o termóstato premindo o botão “RESET”
no interior da caixa de ligação.
Se o dispositivo de segurança intervier
novamente, mandar inspeccionar o aparelho,
recorrendo a um Centro de Assistência Técnica
autorizado.
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Atenção:
este simbolo indica as precauções a tomar
para evitar danos ao utilizador!

!
Advertência:
este simbolo indica as precauções a tomar
para evitar danos ao produto



Condições de funcionamento
• O aparelho deve ser utilizado em locais cobertos

com uma temperatura ambiente de 0 a + 40°C num
atmosfera livre de pó ou impurezas químicas.

• Recomenda-se, ao projectar a instalação, levar em
consideração que a temperatura do ar de saída
deve ser inferior a 50°C e que a velocidade mínima
do ar através dos elementos de aquecimento deve
ser de, pelo menos, 2 m/s.

• Grau de protecção da caixa de ligações eléctricas
IP43.

• O momento da activação e a duração do período
de funcionamento do aparelho são
automaticamente determinados pelo sistema de
controlo do VORT PROMETEO PLUS HR 400/VORT
PROMETEO HR 400.

• A eventual paragem do ventilador do VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400 que emite ar fresco do exterior no ambiente,
determina a interrupção automática da alimentação
do aquecedor.

Advertências para o instalador
• O aquecedor deve ser instalado na conduta de

aspiração de ar fresco exterior do Vort Prometeo
Plus HR 400/Vort Prometeo HR 400 a, pelo menos,
50 cm do aparelho.

• O aquecedor não pode ser instalado na posição
mostrada na figura 1.

• Caso o aquecedor seja instalado no início de uma
conduta, é necessário proteger a parte terminal do
tubo com uma grelha própria.

• O aquecedor deve ser fixo ao tubo com toda a
segurança para evitar que caia.

• O aquecedor deve ser isolado com material anti-
inflamável de acordo com a legislação dos países
que assim o prevejam.

• A resistência eléctrica deve ser ligada a uma rede
monofásica.

• A tampa de ligação eléctrica deve estar acessível
para se poder ter acesso ao termóstato (RESET).

• A direcção do fluxo do ar é indiferente.
• O aquecedor deve ser instalado de forma a poder

funcionar sempre e unicamente ligado a um
ventilador e só deve operar com o ventilador em
funcionamento.

Ligação ao
Vort Prometeo

N.B.
Não use o "A" (Fig. 3) para ligar o aquecedor,
porque isso poderia danificar a placa de circuito.

VORT PROMETEO 

A

PLUS HR 400 

HR 400

A

2 2

≥ 500 mm
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Sobreaquecimento
Em caso de sobreaquecimento do produto, o
termóstato de segurança pode ser reiniciado
manualmente.
Antes de aceder ao produto, desligar sempre a
corrente eléctrica e retirar a tampa da caixa de
ligação.
Esta operação apenas deve ser realizada por pessoal
autorizado.

Manutenção/limpeza
• O produto não necessita de quaisquer cuidados de

manutenção especiais, para além dos controlos
periódicos de funcionamento.

• Desligar a corrente de alimentação antes de realizar
qualquer tipo de manutenção.
Recomenda-se, pelo menos uma vez por ano,
inspeccionar os elementos de aquecimento e
eliminar eventuais resíduos de sujidade
depositados na resistência eléctrica.

• Durante as operações de limpeza não utilizar
solventes nem danificar as partes eléctricas.

Dados Técnicos
(Fig.4,4a)
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MODØD A B C E F Kg
500 150 150 285 40 380 250 2,2

1200 150 150 285 40 380 250 2,6

1800 150 150 274 40 376 230 2,9



1 Potência Kw

2 N.º Fases

3 N.º Resistências

4 N.º Secções

5 Corrente: A

6 Caudal de ar mín.: m3/h

7 Tensão: V

8 Frequência: Hz

9 Protecção IP

10 Isolamento

Esquema eléctrico

Informação importante para a
eliminação compatível com o
ambiente

NALGUNS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA ESTE
PRODUTO NÃO RECAI NO CAMPO DE
APLICAÇÃO DA LEI NACIONAL DE
TRANSPOSIÇÃO DA DIRECTIVA REEE, PELO QUE
NÃO VIGORA NELES QUALQUER OBRIGAÇÃO DE
RECOLHA SELECTIVA NO FIM DE VIDA.

Este produto está em conformidade com a Directiva
EU 2002/96/EC.

O símbolo do caixote com uma
barra existente no aparelho indica
que o produto, no fim da sua
própria vida útil, deve ser tratado
separadamente dos resíduos
domésticos, devendo ser enviado
para um centro de recolha
selectiva para aparelhos eléctricos
ou electrónicos ou então, devolvido ao revendedor
aquando da compra de um novo aparelho equivalente.

O utilizador é responsável pelo envio do aparelho
para as estruturas de recolha adequadas, sob pena
das sanções previstas na lei em vigor sobre os
resíduos.

A recolha selectiva adequada para o envio sucessivo
do aparelho eliminado para a reciclagem, para o
tratamento e para a eliminação compatível com o
ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos
negativos no ambiente e na saúde, favorecendo a
reciclagem dos materiais que compõem o produto.

Para informações mais pormenorizadas sobre os
sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço
local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi
efectuada a aquisição.

Os fabricantes e importadores serão então
responsáveis pela reciclagem, tratamento e
eliminação compatível com o ambiente, seja
directamente seja participando num sistema
colectivo.
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MOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 0,5 1 1X

0,5 1/1 2,2 27 230 50 43

1200 1,2 1 1X
1,2 1/1 5,2 64 230 50 43

1800 1,8 1 2X
9 1/1 7,8 95 230 50 43

2.0m
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Opis i zastosowanie
„Electric Heater“ to oporowa grzałka elektryczna, którą
należy instalować w kanale zasysania świeżego
powietrza z zewnątrz. Ma ona za zadanie rozwiązywać
problem tworzenia się szronu na wymienniku ciepła w
urządzeniu VORT PROMETEO PLUS HR 400/VORT
PROMETEO HR 400, problemy związane z niskimi
temperaturami powietrza zewnętrznego, a także
wysokim stężeniem wilgotności względnej powietrza w
obsługiwanym środowisku.
Górna skrzynka umożliwia dostęp do zacisków
kablowych i zawiera dwa termostaty: termostat
bezpieczeństwa, z automatycznym ponownym
uzbrajaniem skalibrowany na 50°C (±10%), oraz
termostat z ponownym uzbrajaniem ręcznym (RESET)
skalibrowany na 120°C (±10%).
Dodatkowo obecny jest również obwód kontrolny
sterowany przez płytę elektroniczną VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400.

• Produkt należy używać jedynie do celów opisanych w
niniejszej instrukcji obsługi.

• W razie wątpliwości zwrócić się natychmiast do
autoryzowanego serwisu technicznego firmy Vortice.

• Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, ani przez osoby niedoświadczone lub
nieposiadające wystarczającej wiedzy, chyba że
obsługują one urządzenie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu na temat prawidłowej obsługi przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.

• Odłożyć urządzenie z dala od dzieci oraz osób
niepełnosprawnych w momencie, gdy zdecyduje się o
jego odłączeniu od zasilania oraz o zaprzestaniu
użycia.

• Nie siadać na urządzeniu i nie kłaść na nim żadnych
przedmiotów.

• Nie używać urządzenia w obecności substancji lub
oparów łatwopalnych, np. alkoholu, środków
owadobójczych.

• Nie modyfikować urządzenia w żaden sposób.
• Należy przestrzegać instrukcji konserwacji, aby

zapobiec ewentualnym uszkodzeniom oraz
nadmiernemu zużyciu urządzenia.

• Nie narażać urządzenia na działanie warunków
atmosferycznych (deszczu, słońca itp.).

• Okresowo sprawdzać, czy urządzenie nie jest
uszkodzone. W razie wykrycia nieprawidłowości
zaprzestać użytkowania urządzenia i bezzwłocznie
skontaktować się z autoryzowanym serwisem Vortice.

• W razie wadliwego działania oraz/lub usterek
urządzenia należy bezzwłocznie zwrócić się do
autoryzowanego centrum serwisowego firmy Vortice i
nalegać, w przypadku ewentualnej naprawy, na
użycie oryginalnych części zamiennych Vortice.

• W razie upadku lub silnego uderzenia urządzenia
należy bezzwłocznie zlecić kontrolę w
autoryzowanym serwisie technicznym Vortice.

• Instalację urządzenia należy zlecić
wykwalifikowanemu technikowi.

• Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby
był możliwy dostęp do skrzynki połączeń
elektrycznych.

• Instalacja elektryczna, do której podłącza się
urządzenie, musi być zgodna z obowiązującymi
normami.

• Wyłączyć wyłącznik główny instalacji, gdy:
a) wystąpi nieprawidłowe funkcjonowanie;
b) należy wykonać zabieg konserwacyjno-czyszczący
zewnętrznej obudowy urządzenia;
c) podjęta zostanie decyzja o zaprzestaniu użycia
urządzenia na krótszy lub dłuższy okres.

• Urządzenie wymaga podłączenia do gniazdka z
uziemieniem.

• Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej/gniazdka
elektrycznego jedynie, jeśli obciążalność prądowa
instalacji/gniazdka jest odpowiednia do mocy
maksymalnej urządzenia.
W innym przypadku zwrócić się do
wykwalifikowanego technika.

• Zaleca się wystawienie ostrzeżenia zakazującego
przykrywanie przewodu od strony tłoczenia systemu
wentylacji.

• Schemat elektryczny znajduje się na wewnętrznej
części pokrywy skrzynki kablowej.

UWAGA
Aby uniknąć uszkodzeń i niebezpieczeństw z
powodu nadmiernego przegrzania, urządzenie
wyposażono w termostat bezpieczeństwa
(resetowany ręcznie), który je wyłącza.
W razie zadziałania termostatu wyłączyć zasilanie
i skontrolować nagrzewnicę, następnie zresetować
termostat, naciskając przycisk z oznaczeniem
RESET wewnątrz skrzynki połączeniowej.
Jeśli zabezpieczenie zadziała ponownie, zlecić
kontrolę urządzenia w autoryzowanym serwisie
technicznym.
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Uwaga:
ten symbol wskazuje na środki
ostrożności, jakie pozwolą użytkownikowi
uniknąć ewentualnych szkód

Ostrzeżenie:
ten symbol wskazuje na środki
ostrożności, jakie pozwolą użytkownikowi
uniknąć ewentualnych niedogodności
związanych z produktem
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Warunki pracy
• Urządzenie można używać w miejscach

zadaszonych o temperaturze otoczenia od 0 do
+40°C na otwartym powietrzu bez pyłów i
zanieczyszczeń chemicznych.

• Przy projektowaniu instalacji zaleca się
uwzględnienie, że temperatura powietrza na wyjściu
musi być poniżej 50°C, a minimalna prędkość
strumienia powietrza w elementach grzejnych musi
wynosić przynajmniej 2 m/s.

• Stopień ochrony skrzynki połączeń elektrycznych:
IP43.

• Moment włączenia oraz długość działania
urządzenia są określane automatycznie przez
system sterowania VORT PROMETEO PLUS HR
400/VORT PROMETEO HR 400.

• Ewentualne zatrzymanie wentylatora VORT
PROMETEO PLUS HR 400/VORT PROMETEO HR
400, który doprowadza świeże powietrze z zewnątrz,
powoduje automatyczne wyłączenie zasilania
nagrzewnicy.

Ostrzeżenia dotyczące instalacji
• Nagrzewnicę należy zainstalować na kanale

zasysania świeżego powietrza z zewnątrz Vort
Prometeo Plus HR 400/Vort Prometeo HR 400, w
odległości co najmniej 50 cm od urządzenia.

• Grzejnik nie musi być zainstalowany w położeniu
pokazanym na rysunku 1

• Jeśli nagrzewnica jest montowana na początku
kanału, trzeba zabezpieczyć specjalną kratką
końcową część przewodu.

• Nagrzewnicę należy przymocować do przewodu w
bezpieczny sposób, aby nie spadła.

• Nagrzewnicę należy zaizolować materiałem
niepalnym zgodnie z przepisami kraju, w którym jest
to przewidziane w obowiązujących normach.

• Grzałkę elektryczną podłącza się do sieci zasilającej
jednofazowej.

• Należy umożliwić dostęp do pokrywy połączeń
elektrycznych, aby można było obsługiwać termostat
(RESET).

• Kierunek strumienia powietrza jest obojętny.
• Nagrzewnica powinna być zainstalowana w taki

sposób, aby mogła działać zawsze i wyłącznie po
podłączeniu do wentylatora. Może ona pracować
tylko wtedy, gdy wentylator jest włączony.

Podłączenie do
Vort Prometeo

N.B.
Nie używaj "A" dla podłączenia grzałki, (rys.3);
może to uszkodzić kartę elektroniczną.

VORT PROMETEO 

A

PLUS HR 400 

HR 400

A

2 2

≥ 500 mm
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Przegrzanie
W przypadku przegrzania urządzenia termostat
bezpieczeństwa można zresetować ręcznie.
W tym celu należy wyłączyć zasilanie sieciowe i zdjąć
pokrywę skrzynki połączeniowej.
Czynność tę mogą wykonywać wyłącznie osoby
upoważnione.

Konserwacja / Czyszczenie
• Urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji za

wyjątkiem okresowych kontroli działania.
• Odłączyć od sieci zasilającej przed przystąpieniem

do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.
Zaleca się przeprowadzanie co najmniej raz na rok
inspekcji elementów grzejnych i usuwanie
ewentualnych zabrudzeń osadzających się na
grzałce elektrycznej.

• Podczas czyszczenia nie wolno używać
rozpuszczalników i trzeba uważać, by nie uszkodzić
części elektrycznych.

Dane techniczne
(Rys.4,4a)

C C

E

B
4a 4a

ØD

A

F

4 4
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MODØD A B C E F Kg
500 150 150 285 40 380 250 2,2

1200 150 150 285 40 380 250 2,6

1800 150 150 274 40 376 230 2,9



1 Moc kW
2 Liczba faz
3 Liczba grzałek
4 Liczba sekcji
5 Prąd: A
6 Natężenie przepływu powietrza Min.: m3/h
7 Napięcie: V
8 Częstotliwość: Hz
9 Ochrona IP
10 Izolacja

Schemat elektryczny

Ważne informacje dotyczące
eko-kompatybilnego usuwania
odpadów
W NIEKTÓRYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ,
NINIEJSZY PRODUKT NIE WCHODZI W ZAKRES
OBJĘTY POSTANOWIENIAMI USTAWODAWSTWA
KRAJOWEGO WPROWADZAJĄCEGO DYREKTYWĘ
WEEE I, W ZWIĄZKU Z TYM, NIE PODLEGA
OBOWIĄZKOWI ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ PO
ZAKOŃCZENIU CYKLU ŻYCIA.

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy
UE2002/96/WE.

Symbol przekreślonego kosza
umieszczony na produkcie
wskazuje, ze po zakończeniu
eksploatacji urządzenia nie należy
go usuwać razem z odpadami z
gospodarstw domowych, lecz
należy go oddać do punktu
selektywnej zbiorki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub oddać do
sklepu, w którym urządzenie zostało zakupione w
chwili zakupu równoważnego urządzenia.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za oddanie
zużytego sprzętu do odpowiednich punktów zbiorki,
pod rygorem zastosowania sankcji przewidzianych
przez przepisy dotyczące gospodarki odpadami.

Prawidłowa zbiórka odpadów służąca ich
późniejszemu przeznaczeniu do recyklingu,
przetwarzania lub likwidacji przyjaznej dla środowiska
zapobiega ujemnym skutkom w odniesieniu do
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego i sprzyja
powtórnemu użyciu materiałów składowych produktu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji w
zakresie dostępnych systemów zbiorki odpadów
należy zwrócić się do miejscowego ośrodka
gospodarki odpadami lub do sklepu, w którym
urządzenie zostało zakupione.

Producent i importer ponoszą odpowiedzialność za
prawidłowy recykling, przetwarzanie i likwidację
odpadów przyjazną dla środowiska zarówno
bezpośrednio, jak i biorąc udział w zbiorowych
inicjatywach.
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MOD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
500 0,5 1 1X

0,5 1/1 2,2 27 230 50 43

1200 1,2 1 1X
1,2 1/1 5,2 64 230 50 43

1800 1,8 1 2X
9 1/1 7,8 95 230 50 43

2.0m

LN
J8

J7
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La Vortice S.p.A. si riserva il diritto di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.
Vortice S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice.
La société Vortice S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les variations afin d'améliorer ses produits en cours de commercialisation.
Die Firma Vortice S.p.A. behält sich vor, alle eventuellen Verbesserungsänderungen an den Produkten des Verkaufsangebots vorzunehmen.
Vortice S.p.A. behoudt zich het recht voor elke gewenste verandering aan te brengen in het reeds op de markt gebrachte product.
Firma Vortice S.p.A. îşi rezervă dreptul de a aduce îmbunătăţiri produselor în vânzare.
Vortice S.p.A. forbeholder sig ret til at lave forbedringer på produkter, som er til salg.
Podnik Vortice a.s. si vyhrazuje právo na zlepšování svých výrobků v průběhu prodeje.
Firma Vortice zastrzega sobie prawo wprowadzania wszelkiego rodzaju ulepszeń do urządzeń znajdujących się w sprzedaży.


