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For not indicated dimensions, refer to 3D-CAD model
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SCHEMI COLLEGAMENTO NORDIK SUPER BLADE HVLS / NORDIK PIVOT

RELEASED

9.993.000.474

VORT T-HCS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GND-+10V

OUTPUT 0-10V

12 13 14

SUPPLY / ALIMENTAZIONE
220-240 VAC

CAVO PILOTAGGIO 0-10V PILOTING CABLE 0-10V

M
O

D
BU

S 
A M
O

D
BU

S 
B

FILI MODBUS FUORI
MORSETTIERA

MODBUS CABLES
OUT OF TERMINAL BLOCK /

VORT T-HCS Cod. 20151 

345

12

67

ANALOGIC IN
(0-10 V)

MODBUS B

MODBUS A

IN/OUT CONNECTOR
CONNETTORE SEGNALE

GND-I

SCHERMATURA/SHIELD

19

18

19 18

Schema connessione linea Schema cablaggio impianto trifase
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VORT T-PLUS Cod. 20152 
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ANALOGIC IN
(0-10 V)

MODBUS B

MODBUS A

IN/OUT CONNECTOR
CONNETTORE SEGNALE

GND-I

SCHERMATURA/SHIELD
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ANALOGIC IN
(0-10 V)

MODBUS B

MODBUS A

IN/OUT CONNECTOR
CONNETTORE SEGNALE

GND-I

SCHERMATURA/SHIELD
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VORT MASTER Cod. 20153 
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345

12

67

ANALOGIC IN
(0-10 V)

MODBUS B

MODBUS A

IN/OUT CONNECTOR
CONNETTORE SEGNALE

GND-I

SCHERMATURA/SHIELD
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ANALOGIC IN
(0-10 V)

MODBUS B

MODBUS A

IN/OUT CONNECTOR
CONNETTORE SEGNALE

GND-I

SCHERMATURA/SHIELD

40

39

VENTILAZIONE 1 / VENTILATION 1 VENTILAZIONE 2 / VENTILATION 2
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THREE-POLAR CABLE

/CAVO MONOFASE + PE

/SINGLE-PHASE CABLE  + PE

4 coppie (totale 8 cavi) 
4 twins (tot. 8 wires) 

CENTRALINA 
ALIMENTAZIONE

POWER BOX
200-480V

TRIFASE 50/60 Hz
/220-240V MONOFASE* 

50/60 Hz

Linea dedicata protetta opportunemente con Interruttore
magneto-termico e Differenziale di Classe A con sensibilità 
di almeno 300 mA. 
La linea deve essere presa a valle dell'interruttore generale 
dell'impianto ed essere indipendente dalla altre linee che 
alimentano i carichi già esistenti.
L'impiantista valutetà se tenere o eliminare il differenziale 
a monte della distribuzione dei carichi. 
Esso potrebbe creare problemi nel caso in cui la corrente di 
dispersione verso terra è di valore consistente.
Ogni ventilatore ha una corrente di dispersione di 2 mA. 

Dedicated line suitably protected with Magnetic-Thermical Switch 
and Differential Class A with a sensitivity of 300 mA.
The line must be taken downstream of the main switch of the 
system and be independent of other lines that feed the existing loads.
The operator will consider whether to keep or eliminate 
the Differential upstream of the load distribution.
It could create problems in the case where the leakage 
current to ground is substantial value.
Each ventilator has a leakage current of 2 mA.

SUPPLY LINE 200-480V THREE-PHASE 50/60 Hz

MAIN SWITCH

Differential type A

USER LINE 1 USER LINE 2

LINEA ALIMENTAZIONE 200-480V TRIFASE 50-60 Hz
SUPPLY LINE 200-480V THREE PHASE 50/60 Hz

LINEA ALIMENTAZIONE 220-240V MONOFASE* 50/60 Hz
SUPPLY LINE 220V SINGLE PHASE* 50/60 Hz

Schema cablaggio linea esistente

SUPPLY LINE 200-480V THREE-PHASE 50/60 Hz
MAIN  SWITCH
MT  and  Differential  type  A

POWER   BOX

THREE-POLAR CABLE   +  PE

VOR-12832

12

345

67

+10V-I

1

23

4

CONNETTORE ALIMENTAZIONE (TRIFASE)

L3

L2

L1

PE

CONNETTORE SEGNALE
IN/OUT  CONNECTOR

POTENTIOMETER CONTROL BOX
SCATOLA COMANDI POTENZIOMETRO

345

12

67

ANALOGIC IN
0-10 V

MODBUS B

MODBUS A

GND-I

POTENTIOMETER
POTENZIOMETRO

10V - I

10  Kohm

GND - I

MODBUS  A

MODBUS  B

ANALOGIC  IN
0 - 10V

DETTAGLIO 
CONNESSIONI

SUPPLY CONNECTOR (THREE-PHASE)

(SINGLE-PHASE)CONNETTORE ALIMENTAZIONE (MONOFASE)
SUPPLY CONNECTOR (SINGLE-PHASE)

POT-I Cod. 12832 

1

23

4

IN/OUT CONNECTOR
CONNETTORE SEGNALE

MONO - POLAR SUPPLY CONNECTOR
CONNETTORE ALIMENTAZIONE MONOFASE

GIALLO / VERDE

MARRONE

GRIGIO

1  : 
2  :  L2
3  :  L1
4  :  PE

PIN

1  :  MODBUS A
2  :  MODBUS B
3  :  MODALITÀ INVERSA (NON PREVISTA
       PER QUESTA CONFIGURAZIONE) 
4  :  START (NON UTILIZZATO)
5  :  ANALOGIC IN (0 - 10V)
6  :  + 10V - I (USATO COL POTENZIOMETRO)
7  :  GND + SCHERMATURA

PIN

1

23

4

IN/OUT CONNECTOR
CONNETTORE SEGNALE

MONO - POLAR SUPPLY CONNECTOR
CONNETTORE ALIMENTAZIONE MONOFASE

GIALLO / VERDE

MARRONE

GRIGIO

1  : 
2  :  L2
3  :  L1
4  :  PE

PIN

345

12

67

MARRONE

BIANCO

R
O

S
A

VERDE

GIALLO

G
R

IG
IO

SWITCH/RELAY
(reverse rotation)

(rotazione inversa)
INTERRUTTORE/RELE'

345

12

67

BIANCO / BLU

BLU

BIANCO / ARANCIONE

ARANCIONE

1  :  MODBUS A
2  :  MODBUS B
3  :  MODALITÀ INVERSA 
4  :  START (NON UTILIZZATO)
5  :  ANALOGIC IN (0 - 10V)
6  :  + 10V - I (USATO COL POTENZIOMETRO)
7  :  GND + SCHERMATURA

PIN

SCHEMA CONNETTORE E COLORE DEI PIN

MONOFASE TRIFASE

1

2 345

12

3

4

67

MARRONE

BIANCO

R
O

SA

VERDE

GIALLO

G
R

IG
IO

1   :   L3
2   :   L2
3   :   L1
4   :   PE

PIN

IN/OUT CONNECTOR WITH RELAY
CONNETTORE SEGNALE CON RELE’

MARRONE

NERO

GRIGIO

GIALLO / VERDE

1

2 345

12

3

4

67

 BIANCO / BLU

BLU

BIANCO / ARANCIONE

ARANCIONE

1   :   L3
2   :   L2
3   :   L1
4   :   PE

PIN

IN/OUT CONNECTOR
CONNETTORE SEGNALE

THREE-PHASE SUPPLY CONNECTOR
CONNETTORE ALIMENTAZIONE TRIFASE

MARRONE

NERO

GRIGIO

GIALLO / VERDE

SWITCH/RELAY
(reverse rotation)

(rotazione inversa)
INTERRUTTORE/RELE'

THREE-PHASE SUPPLY CONNECTOR
CONNETTORE ALIMENTAZIONE TRIFASE

1  :  MODBUS A
2  :  MODBUS B
3  :  MODALITÀ INVERSA (NON UTILIZZATA 
       IN QUESTA CONFIGURAZIONE) 
4  :  START (NON UTILIZZATO)
5  :  ANALOGIC IN (0 - 10V)
6  :  + 10V - I (USATO COL POTENZIOMETRO)
7  :  GND + SCHERMATURA

PIN

1  :  MODBUS A
2  :  MODBUS B
3  :  MODALITÀ INVERSA
4  :  START (NON UTILIZZATO)
5  :  ANALOGIC IN (0 - 10V)
6  :  + 10V - I (USATO COL POTENZIOMETRO)
7  :  GND + SCHERMATURA

PIN

NOTA: LA MODALITÀ INVERSA È SOLO PER NORDIK HVLS SUPER BLADE.
NOTE: REVERSE MODE IS ONLY FOR NORDIK HVLS SUPER BLADE

NOTA: LA MODALITÀ INVERSA È SOLO PER NORDIK HVLS SUPER BLADE.
NOTE: REVERSE MODE IS ONLY FOR NORDIK HVLS SUPER BLADE.

Schema cablaggio impianto monofase

SUPPLY  LYNE  220V  SINGLE-PHASE  50/60  Hz
MAIN  SWITCH
MT  and  Differential  type  A

POWER   BOX

220V MONOFASE 50/60 Hz
220V SINGLE-PHASE 50/60 Hz

CAVO TRIPOLARE + PE
THREE-POLAR CABLE + PE

LINEA ALIMENTAZIONE 220-240V MONOFASE 50/60 Hz*
SUPPLY LINE 220-240V SINGLE-PHASE 50/60 Hz

220-240V MONOFASE 50/60 Hz
220-240V SINGLE-PHASE 50/60 Hz

* PER I MODELLI 61085 /  61095 / 61115 / 61125 L’ALIMENTAZIONE È SOLO MONOFASE 85-264V
   FOR MODELS 61085 /  61095 / 61115 / 61125 SUPPLY IS SINGLE-PHASE ONLY 85-264V

* PER I MODELLI 61085 /  61095 / 61115 / 61125 L’ALIMENTAZIONE È SOLO MONOFASE 85-264V.
   FOR MODELS 61085 /  61095 / 61115 / 61125 SUPPLY IS SINGLE-PHASE ONLY 85-264V.

* PER I MODELLI 61085 /  61095 / 61115 / 61125 L’ALIMENTAZIONE È SOLO MONOFASE 85-264V.
   FOR MODELS 61085 /  61095 / 61115 / 61125 SUPPLY IS SINGLE-PHASE ONLY 85-264V.
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12

345

67

1

23

4

L3

L2

L1

PE

CONNETTORE SEGNALE
IN/OUT  CONNECTOR

345

12

67

ANALOGIC IN
0-10 V

MODBUS B

MODBUS A

GND-I

POTENTIOMETER
POTENZIOMETRO

10V - I

10  Kohm

MODBUS  A

MODBUS  B

GND - I

ANALOGIC  IN
0 - 10V

DETTAGLIO 
CONNESSIONI

CONNETTORE ALIMENTAZIONE (MONOFASE)
SUPPLY CONNECTOR (SINGLE-PHASE)

CONNETTORE ALIMENTAZIONE (TRIFASE)
SUPPLY CONNECTOR (THREE-PHASE)

POT Cod. 12828

EXTERNAL POTENTIOMETER
TYPE: BOX 503

EXTERNAL POTENTIOMETER
TYPE: DIN

345

12

67

ANALOGIC IN
(0-10 V)

MODBUS B

MODBUS A

IN/OUT CONNECTOR
CONNETTORE SEGNALE

GND-I

SCHERMATURA/SHIELD

19
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1819XP-L4/AB

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GND-+10V

Output 0-10V
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VORT T Cod. 21137

CONTROL UNIT WITH TEMPERATURE SENSOR

NOTA: È NECESSARIO PORTARE IN UN QUADRO AD ALTEZZA 
UOMO, I CAVI A E B PER IL COLLEGAMENTO IN MODBUS PER 
AZIONI DI MANUTENZIONE E DIAGNOSTICA

NOTE: IT IS NECESSARY TO PULL THE A AND B WIRES DOWN 
TO THE CONTROL BOX FOR THE MODBUS CONNECTION, 
USED FOR MAINTENANCE AND DIAGNOSTIC ACTIONS.

NOTA: È NECESSARIO PORTARE IN UN QUADRO AD ALTEZZA 
UOMO, I CAVI A E B PER IL COLLEGAMENTO IN MODBUS PER 
AZIONI DI MANUTENZIONE E DIAGNOSTICA

NOTE: IT IS NECESSARY TO PULL THE A AND B WIRES DOWN 
TO THE CONTROL BOX FOR THE MODBUS CONNECTION, 
USED FOR MAINTENANCE AND DIAGNOSTIC ACTIONS.
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