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  Questo DISEGNO annulla e sostituisce
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UNI - A4

VORTICE
DISEGNO n°

CODICE n°

Emiss.attuale Dis.Prima emiss.

DESCRIZIONE

NINFO n°

LN

MR/LAB

N L 23 1

A

B

B = Bobina / Coil

C = Morsettiera / terminal block - THERMOLOGIKA

D = Comando remoto WI FI / WI FI Remote control

C PIR

ATTENZIONE: Dovrà essere cura dell'installatore dim ensionare opportunamente  il teleruttore o il relè in funzione delle unità ad esso connesse

WARNING: It must be care, of the installer, select the correct ratings of the Remote control switch or  Relay according to the number of the connected uni ts.

E960503A

9.993.000.503

THERMOLOGIKA

D

MOD.
WI FI 

A = Teleruttore o Relè / Switchgear relay or Relay

CCC

L N L N NL

11/04/2018
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